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RESUMO
Na atualidade, cada vez mais a sociedade exige um maior fornecimento de energia elétrica de maneira
ininterrupta. Para atender esses requisitos as concessionárias de energia devem garantir a confiabilidade
do sistema elétrico, mesmo nas situações mais críticas. O crescente aumento de carga, nos últimos anos,
impulsionou a interligação entre os sistemas elétricos utilizando a transmissão de potência através de linhas
longas de alta capacidade. Com essa interligação, a modelagem dos sistemas elétricos de potência tornou-
se mais complexa, desta forma o estudo sobre estabilidade tornou-se de vital importância, principalmente
na área de operação e planejamento de sistemas elétricos de potência.
Durante a operação dos sistemas elétricos, perturbações de grande e pequeno porte podem ocorrer.
Essas perturbações são responsáveis por acarretar oscilações eletromecânicas nos geradores síncronos.
Quando o sistema está sujeito a uma perturbação, o seu funcionamento fica prejudicado, acarretando pro-
blemas para a sociedade, podendo até implicar no desligamento de uma parte ou de todo o sistema inter-
ligado. Para minimizar essas ocorrências é necessário realizar a analise da estabilidade para os variados
tipos de oscilações que podem atingir o sistema elétrico.
Uma forma de atenuar essas oscilações é utilizando equipamentos FACTS (do inglês - ’Flexible Al-
ternative Current Transmission Systems’). Esses equipamentos são capazes de aumentar a capacidade
de transmissão de potência e propiciar um controle rápido no fluxo de potência na linha, aumentando a
confiabilidade do sistema. Este trabalho realiza a analise de estabilidade transitória e a influência dos
equipamentos FACTS na dinâmica do sistema elétrico frente a ocorrência de perturbações.
Palavras-chave: sistemas elétricos de potência, estabilidade transitória, FACTS, oscilações eletrome-
cânicas, curto-circuito, grandes perturbações, modelagem de sistemas.
ABSTRACT
Nowadays, society increasingly demands a greater and constant supply of electricity. To meet these
requirements the utilities must ensure the reliability of the electric system, even in the most critical situati-
ons. The increasing loading, in recent years, boosted the interconnection between systems using electrical
power transmission over long lines of high capacity. With this interconnection, the modeling of electric
power systems has become more complex and the study on stability has become of vital importance, espe-
cially in the area of operation and planning of electric power systems.
During operation of electrical systems, disturbances of large and small scale can occur. These distur-
bances are responsible for cause oscillations in synchronous generators. When the system is subject to a
disturbance, operation is impaired, causing problems for society, and may even result in the shutdown of
part or all of the interconnected system. To prevent this type of thing occurs it is necessary to carry out the
analysis of stability for the various types of oscillations that can affect the electrical system.
One way to mitigate these oscillations is using FACTS devices (to english - ’Flexible Alternative Cur-
rent Transmission Systems’). These devices are able to increase the capacity of power transmission and
provide a quick control power flow in the line, increasing system reliability. This work performs transient
stability analysis and the influence of FACTS devices in the dynamics of the electrical system against the
occurrence of disturbances.
Keywords: electric power system, transient stability, FACTS, electromechanical oscillations, short-
circuit, major disturbances, modeling systems.
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FACTS Flexible Alternative Current Transmission Systems
MatLab Matrix Laboratory
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Para atender a atual demanda de energia elétrica exigida pela sociedade, os sistemas elétricos de potên-
cia tem se tornado cada vez mais complexos. Os estudos e as análises desses sistemas são feitos levando
em conta as distâncias entre os consumidores e as unidades geradoras, a variação de carga em relação ao
horário e dia da semana e a confiabilidade em casos de situações críticas. Esses fatores são estudados com
o intuito de fornecer energia elétrica para os consumidores de maneira adequada e com os menores custos
possíveis [8].
Um dos principais requisitos para o fornecimento de energia elétrica é a confiabilidade do sistema,
pois as cargas prioritárias e parte das cargas residenciais consomem energia continuamente. Para aumentar
a confiabilidade torna-se cada vez mais necessário a interligação entre os sistemas, pois dessa maneira a
capacidade de manobra de energia de diversificadas fontes para variados tipos de cargas é expandida, fa-
zendo com que a complexidade do sistema aumente. Entretanto, a transferência de energia entre diferentes
sistemas faz com que as perturbações que ocorra em um sistema afetem outros sistemas interligados. Com
isso, o estudo de estabilidade tornou-se de vital importância para a operação e planejamento de sistemas
de potência.
As perturbações são fatores externos que alteram o comportamento padrão do sistema, como por exem-
plo, variações de carga nos barramentos, perda de componentes do sistema e curtos-circuitos nas linhas
de transmissão, nas barras e nos equipamentos (geradores, transformadores). Em regime permanente o
sistema elétrico opera de maneira padrão em um determinado ponto de equilíbrio. Caso ocorra alguma
perturbação na rede, o sistema pode deixar de operar no ponto de equilíbrio até que as oscilações sejam
eliminadas. Após a eliminação das pertubarções, o que definirá se o sistema voltará a operar em um ponto
de equilíbrio ou não é a sua estabilidade [2].
Um sistema é dito estável quando, para uma dada condição inicial de operação, é capaz de recuperar
um estado de equilíbrio operacional após ter sido submetido a perturbações físicas, tendo todas as suas
grandezas dentro dos limites operacionais, de modo que praticamente todo o sistema continue intacto. No
caso do sistema não ser estável ele é dito instável, não podendo operar. Como o estudo de estabilidade
possui uma alta complexidade, existem diferentes situações envolvendo sua análise. Com intuito de tornar
1
Figura 1.1: Classificação de estabilidade em sistemas de elétricos de potência segundo o IEEE.[1]
a análise mais viável, os engenheiros classificaram os problemas de estabilidade em relação as variáveis
de interesse, o intervalo de tempo de analise e ao tipo físico e intensidade da perturbação do sistema. A
Figura (1.1), mostra essa classificação segundo o IEEE [1].
Neste trabalho, o foco do estudo está na estabilidade angular, mais especificamente na estabilidade
transitória, que é caracterizada pelas grandes perturbações. A estabilidade angular é definida como a ca-
pacidade dos ângulos das máquinas síncronas permanecerem próximos após uma perturbação no sistema,
essa característica é denominada de sincronismo. A análise de estabilidade transitória é uma parte espe-
cifica da estabilidade angular, onde o foco esta no estudo do sincronismo do sistema após uma grande
perturbação, como por exemplo, um curto-circuito na linha de transmissão ou a perda de gerador. Caso
as oscilações angulares de alguns geradores aumentem muito e ocasionem a perda de sincronismo com as
outras máquinas síncronas, o que causa a instabilidade do sistema.
Um sistema elétrico de potência sujeito a uma perturbação possui seus pontos de equilibrio fora da
região de operação, caso o problema persista, pode implicar no desligamento de uma parte ou de todo o
sistema interligado. Isso pode acarretar problemas para os operadores, e consequentemente para população.
Uma maneira de atenuar essas oscilações eletromecânicas que afetam o sistema é utilizando equipamentos
FACTS. Através desses equipamentos a confiabilidade do sistema é aumentada, pois eles aumentam a
capacidade de transmissão de potência realizando um controle rápido no fluxo de potência na rede.
1.2 Definição do problema
Fatores como curto-circuito na rede de transmissão e desligamento de unidades geradoras podem oca-
sionar quedas no fornecimento de energia elétrica em parte do sistema interligado. Isso ocorre quando a
confiabilidade do sistema elétrico não é o suficiente para suportar uma dessas grandes perturbações, o que
torna o sistema instável. Para o estudo da confiabilidade dos sistemas sujeitos a grandes perturbações é
feita a análise de estabilidade transitória.
Quando grandes perturbações atingem o sistema, o equilíbrio entre a potência elétrica gerada e a po-
tência mecânica de entrada é rompida de maneira brusca, principalmente nas máquinas síncronas mais
próximas da falta, em consequência os rotores das máquinas começam a acelerar ou desacelerar. No caso
2
das máquinas acelerarem juntas, mantendo o sincronismo, o sistema se mantêm estável. Entretanto se
uma das máquinas acelerar mais que as outras, ocorre a perda de sincronismo, tornando sistema será ins-
tável. Deve-se destacar que a estabilidade do sistema é influenciada pela condição de operação inicial, a
gravidade da perturbação e outras não linearidades da rede. [2]
1.3 Objetivos do trabalho
Neste trabalho é feita a modelagem computacional dos principais componentes do sistema elétrico de
potência, que são: a máquina síncrona, a rede de transmissão e as cargas. Essa modelagem é feita através
de rotinas no software MatLab, com intuito de simular o comportamento do sistema sujeito a grandes
perturbações.
A simulação computacional é feita para realizar a análise de estabilidade transitória e determinar as
condições e os valores de algumas das grandezas que influenciam a estabilidade do sistema. Com isso é
possível determinar a confiabilidade do sistema a partir da região de estabilidade e dos pontos críticos. O
objetivo desse trabalho é analisar a influência dos equipamentos FACTS na dinâmica do sistema sujeito a
grandes perturbações, isso é feito com intuito de aumentar a confiabilidade do sistema elétrico de potência.
1.4 Apresentação do manuscrito
Na primeira parte do trabalho sua estrutura é dividida basicamente nos seguintes capítulos:
• Introdução
• Modelagem do Sistema
• Estabilidade Transitória
• Flexible Alternative Current Transmission Systems - FACTS
• Simulações e Resultados Experimentais
• Conclusões
O Capítulo 2 apresenta a parte referente a Modelagem do Sistema. Nele são mostrados o conjunto
de equações diferênciais e algébricas que caracterizam e definem os componentes do sistema elétrico de
potência. A modelagem é feita para a máquina síncrona, a rede de transmissão e as cargas do sistema.
A referência ao estudo de Estabilidade Transitória é mostrado no Capítulo 3. Nesse capítulo apresenta-
se uma série de conceitos básicos relacionados a estabilidade do sistema, tais como, a definição de ponto
de equilíbrio e a determinação da estabilidade. Em seguida são apresentados métodos para a análise de
estabilidade transitória a partir dos conceitos de sincronismo do sistema elétrico. Por último, é mostrado
como funciona o sistema de excitação de um gerador síncrono, que é utilizado para aumentar a estabilidade
e a segurança da máquina.
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A base teórica sobre os "Flexible Alternative Current Transmission Systems"é apresentada no Capitulo
4. Essa base teórica mostra as características, as funcionalidades e os tipos de controladores FACTS. Um
estudo é realizado, de maneira mais específica, no Compensador Estático de Reativos (SVC - Static VAR
Compensator), que é um dispositivo FACTS do tipo shunt, onde são mostrados os princípio de operação
e a construção do modelo do controlador. Com esse estudo é possível analisar o comportamento de um
sistema de potência que utiliza controle por FACTS, verificando a influência do controlador na estabilidade
do sistema analisado.
O Capítulo 5 apresenta as Simulações e os Resultados Experimentais obtidos no trabalho. Esse capí-
tulo mostra a estrutura, a lógica e a maneira de como foi feita a simulação do comportamento de alguns
exemplos de sistemas elétricos. Essas simulações são realizadas com intuito de obter resultados para a
análise da estabilidade transitória e o estudo da influência que os equipamentos FACTS desempenham na
confiabilidade no sistema elétrico de potências. A Conclusão dos resultados obtidos no trabalho é feita no




Um dos principais objetivos propostos por esse trabalho é realizar uma análise de estabilidade transitó-
ria em sistemas elétricos de potências. Para isso, torna-se necessário elaborar um modelo matemático para
cada tipo de componente desse sistema. A modelagem matemática é feita a partir de conjuntos de equações
diferenciais e algébricas, sendo considerada uma série de condições e simplificações para o modelo.
O sistema elétrico de potência é basicamente composto por três tipos de componentes: as máquinas
síncronas, as redes de transmissão e as cargas elétricas. Este capítulo mostra como é feita essa modelagem
matemática para cada um dos componentes já citados.
2.1 Máquinas Síncronas
As máquinas síncronas exercem muitas funções dentro de um sistema elétrico de potência. As princi-
pais fontes de energia elétrica são fornecidas a partir de geradores síncronos. Todas as cargas do sistema
são acionadas através de motores síncronos. Além disso, em alguns casos utilizam-se máquinas ou com-
pensadores síncronos para realizar a compensação de potência reativa e o controle da tensão da rede. O
principal problema que pode ocorrer com esses tipos de máquinas é a perda do sincronismo [2].
Basicamente, dois elementos essenciais definem fisicamente as máquinas síncronas: o campo e a ar-
madura. O enrolamento de campo carrega uma corrente que produz um campo magnético, induzindo
uma tensão alternada no enrolamento da armadura. Com isso, verifica-se que, em uma máquina síncrona
trifásica, a armadura é um conjunto de enrolamentos trifásicos no estator e o campo é um conjunto de
enrolamentos ligados ao rotor. Além disso, um conjunto de enrolamentos de amortecedores normalmente
são utilizados para amortecer possíveis variações que podem ocorrer devido a perturbações na máquina
[2].
O esquema de uma máquina síncrona trifásica de dois polos é mostrado a partir do diagrama logo
abaixo na Figura (2.1). Já a Figura (2.2) mostra o circuito equivalente trifásico da máquina.
Para o desenvolvimento das equações da máquina síncrona, as seguintes suposições foram consideradas
[2]:
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Figura 2.1: Diagrama esquemático de uma máquina síncrona trifásica [2].
Figura 2.2: Circuito equivalente da máquina síncrona trifásica [1].
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• O enrolamento do estator é distribuido senoidalmente ao longo do entreferro mantendo um efeito
mutuo com o respectivo rotor.
• As ranhuras do estator não causam variações consideraveis da indutancia do rotor com a posição do
rotor.
• A histerese magnética é desprezada.
• Os efeitos da saturação magnética são desprezados.
Levando em conta as suposições citadas e determinadas simplificações, é possivel análisar de maneira
mais adequada as máquinas síncronas, obtendo assim um conjundo de equações diferênciais que caracteri-
zem o sistema. Com isso, é possivel descrever um modelo matemático para a máquina de maneira se possa
simular o seu comportamento, possibilitando examinar o seu desempenho adequadamente.
O conjunto de equações que serão utilizados para análise são do denominado modelo de dois eixos de
máquina síncrona. O modelo de dois eixos considera a variação da tensão transitória no eixo de quadratura
(E′q) e no eixo direto (E′d). Com isso, o conjunto de equações que fazem a modelagem do comportamento























qi − riIqi + x′diIdi




qi − riIqi + x′diIdi
Vdi = −riIdi + x′qiIqi
(2.2)
Nessas equações, tem-se que o Efd é a tensão de campo. A corrente Id e a tensão Vd são componentes
referentes ao eixo direto (d), enquanto a corrente Iq e a tensão Vq são componentes referentes ao eixo de
quadratura (q). As reatâncias transitórias x′d e x
′
q são ,respectivamente , referêntes aos eixo direto e de
quadratura, enquanto r é a resitência para uma fase do estator. Todas essas variáveis e constantes estão
referidas ao indice i que indica a qual gerador elas pertencem [1].
Além das propriedades elétricas, é necessário equacionar as propriedades mecânicas para a análise do
comportamento dinâmico da máquina. Com isso, as relações eletromecânicas de conversão de energia do
sistema de potência são estabelecidas. Estas relações são referentes ao movimento rotacional da máquina,
onde é estabelecido um sistema de referência, como mostrado na Figura (2.3).
Como a diferênça entre os ângulos de referência está relacionado a sua fase, que é uma constante,
verifica-se que em seu comportamento estável ambas as acelerações angulares são iguais, o que caracteriza
o sistema de referência girante como um sistema inercial. Com isso, observa-se que a equação diferencial
do ângulo δm em relação ao tempo também é a mesma que descreve o do ângulo θm [1].
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Figura 2.3: Sistema de referência síncrona [1].
Os efeitos mecânicos da máquina síncrona se expressam através das interações entre os torques elé-
tricos Te e mecânicos Tm exercidos sobre o mecanismo. A partir da 2a lei de Newton para movimentos
rotacionais, a seguinte equação para caracterizar mecanicamente a máquina é estabelecida:
Jω˙mi = Tmi − Tei (2.3)
Considerando os efeitos de enrolamento de amortecimento na máquina na Equação (2.3), obtem-se a
Equação (2.4) mostrada abaixo:
Jω˙mi = Tmi − Tei − Tami (2.4)
Nos sistemas elétricos é mais conveniente trabalhar com as grandezas em potência do que com o
conjugado. Como a potência está relacionada diretamente a velocidade angular e ao conjugado, como
mostrado na Equação (2.5), tem-se a seguinte expressão na Equação (2.6):
Pi = ωiTi (2.5)
Jωmiω˙mi = Pmi − Pei − ωmiTami (2.6)
O termo Jω é momento angular M , denominado como a constante de inércia da máquina. Com isso,






Pmi − Pei − ωmiT(am)i
]
(2.7)
Como na análise de estabilidade transitória o interesse principal é a variação do ângulo elétrico, busca-
se relacionar o ângulo elétrico com o ângulo mecânico através do número de pares de pólos magnéticos (p)
da máquina [1].
δei = piδmi (2.8)
A partir das equações anteriores (2.5), (2.6) e (2.7), o conjunto de equações que determinam o com-
portamento mecânico da máquina síncrona é definido. Esse conjunto é denominado equação de swing






[Pmi − Pei − ωmiTami ]
(2.9)
Para as análises mais simplificadas de sistemas de potências, na maioria das vezes, o modelo clássico de
máquina síncrona é utilizado. Isso ocorre pelo fato do modelo ser composto por duas equações diferências,







Pmi − EiVixeqi sen (δi − θi)− ωmiTami
] (2.10)
Onde, Ei é a força eletromotriz do gerador i, Vi é a tensão do barramento no qual esta ligado o gerador
i e Xeqi é a reatância equivalente entre o gerador i e o seu barramento.
Juntando as conjunto de equações da parte elétrica com a equação de swing é possivel determinar o
comportamento eletromecânico da máquina síncrona, para o modelo de dois eixo. Esse é um modelo de
gerador síncrono de 4a ordem, composto por quatro equações diferenciais e duas equações algébricas. As
equações que definem o modelo de dois eixos de máquina síncrona são mostradas a abaixo, onde (2.11)









































Vdi = −riIdi + x′qiIqi
(2.12)
As equações algébricas são utilizadas para obter expressões relacionadas as correntes de quadratura e
direta da máquina, que serão substituídas nas equações diferencias. Isso é feito com intuito de obter um
modelo utilizando apenas equações diferenciais, o que facilita a resolução do sistema.
No modelo de 4a ordem de máquina síncrona são considerados fatores como amortecimento mecâ-
nico e resistências internas. Entretanto, em simulações normalmente esses fatores são desconsideradas,
permitindo simplificar o sistema e facilitar a análise. Considerando a tensão Vi e o ângulo de fase θi do
barramento ligado ao gerador i sendo constantes, e a resistência interna do gerador desprezível, o modelo
de dois eixos máquina síncrona será expresso pelas equações diferenciais de (2.13) á (2.16) [9, 1].























































Visen (δi − θi)
]
(2.16)
2.1.1 Sistemas de Excitação
O controle de excitação é um sistema desenvolvido para máquinas síncronas com intuito de evitar a
perda de sincronismo da máquina, com isso a confiabilidade do sistema de potência é aumentada. Esse
sistema de excitação do gerador síncrono realiza o controle da distribuição da potência reativa entre as má-
quinas ligadas ao sistema, além de aumentar o amortecimento das oscilações eletromecânicas que podem
afetar o gerador. Na parte de segurança, o controle de excitação estabelece o limite de segurança para as
máquinas, com objetivo de evitar danos aos componentes do gerador síncrono que podem ser causados por
sobrecorrente e altos fluxos magnéticos, além disso, são estabelecidos limites inferiores dessas grandezas
para uma boa operação da máquina [10].
A função básica do sistema de excitação é fornecer uma fonte de corrente contínua para a excitação
do enrolamento campo de um gerador síncrono. Através do controle da corrente de campo do gerador,
a tensão terminal da máquina também é controlada, de forma que se mantenha constante. Além de ser
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responsável pela tensão terminal do gerador, o sistema de excitação também é responsável pelo fator de
potência e pela magnitude da corrente gerada. A Figura (2.4) mostra o diagrama de blocos funcional para
um sistema de excitação [10].
Os principais componentes do sistema de excitação para a realização de seu controle são a excitatriz
e o regulador de tensão, sendo em alguns casos utilizados outros controles para auxiliar o sistema. Até
pouco tempo, a excitatriz da maioria dos sistemas era um gerador de corrente contínua montado no eixo do
gerador principal. Nos sistemas atuais, devido a eletrônica de potência, começaram a utilizar retificadores
estáticos e tiristores para realizar controle das excitatrizes. Desta forma, as excitatrizes atuais operam de
maneira mais rápida e exigem menos manutenções, substituindo dessa forma os sistemas mais antigos [3].
Levando em conta o tipo de excitatriz, os sistemas de excitação possuem as seguintes configurações
mais típicas:
• Sistemas Clássicos
• Sistemas com Excitatriz de Campo Rotativo e Retificadores Estáticos
• Sistemas de Excitação sem Escovas
• Sistemas de Excitação Estática Utilizando Tiristores
• Sistemas de Excitação sem Escovas Utilizando Tiristores
Os controladores auxiliares são dispositivos que incluem funções complementares ao sistema de exci-
tação, com objetivo de aumentar a estabilidade da máquina. Os principais controladores auxiliares, geral-
mente, têm as funções de aumentar o amortecimento do sistema de controle, realizar a compensação de
corrente reativa e estabelecer limites de sobre e sub-excitação. O regulador de velocidade e o Estabilizado-
res de Sistemas de Potência (Power System Stabilizers (PSS)) são exemplos de controladores auxiliares que
podem contribuir para o sistema de excitação e a confiabilidade do sistema de potência. O Power System
Stabilizers é um dispositivo que proporciona um controle adicional para o sistema automático do regula-
dor de tensão ou do sistema turbomáquina de uma unidade geradora, sendo um dos melhores métodos de
otimização da estabilidade transitória do sistema [3].
2.1.1.1 Regulador de Tensão
O regulador de tensão é o dispositivo que tem a função de controlar a corrente de campo da saída da
excitatriz de forma que a tensão terminal e a potência reativa variem de acordo com as necessidades do
gerador síncrono. Esse controle da corrente de campo é feito de maneira rigorosa para manter o gerador
em sincronismo com o sistema, mantendo o sistema estável. Caso o sistema seja sujeito a condições de
curto-circuito, o regulador aumenta a excitação do gerador para mante-lo em sincronismo com as demais
máquinas, aumentando a confiabilidade do sistema. Além de atuar em grandes perturbações, o regulador
de tensão amortece as oscilações de baixa frequência da rede, reduzindo os problemas de pequenas pertur-
bações. Quando as máquinas de um sistema operam em paralelo em um mesmo barramento, o regulador
atua realizando a divisão de potência reativa entre essas máquinas [3].
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Figura 2.4: Diagrama de blocos de um sistema de excitação [3].
Figura 2.5: Diagrama de blocos de um sistema de regulação de tensão [3].
No inicio do século passado, a regulação de tensão era realizada por meio de um operador, que monito-
rava o comportamento da tensão terminal e executava os ajustes necessários através do reostato de campo
da excitatriz. Nos sistemas atuais, o regulador de tensão é um dispositivo que monitora a tensão terminal do
gerador e realiza as correções necessárias através do controle da corrente de campo gerada pela excitatriz,
isso é feito até a tensão terminal do gerador se manter constante. A Figura (2.5) mostra o diagrama de
blocos funcional de um sistema de regulação automática de tensão [3].
Máquinas como os hidro-geradores, turbo-geradores e compensadores síncronos, quando são sujeitos
a grandes variações de carga necessitam do uso do regulador de tensão, sendo em alguns casos indispensá-
veis para manter a estabilidade do sistema. A qualidade de um regulador de tensão é influenciada pela sua
faixa de tensão na qual não é esperada nenhuma resposta, essa faixa é denominada de zona morta. Depen-
dendo da zona morta do regulador, a sensibilidade pode ser insuficiente para permitir resposta a pequenas
variações de tensão, podendo perder algumas de suas funções [2, 11].
2.1.1.2 Regulador de Velocidade
O regulador de velocidade realiza o controle da velocidade de rotação da turbina, com intuito de con-
trolar a frequência da tensão terminal do gerador síncrono acoplado a essa turbina. Esse controle de ve-
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Figura 2.6: Diagrama de blocos de um sistema de regulação de velocidade [3].
locidade é feito para manter a frequência da tensão terminal constante, desta forma, o gerador mantêm o
sincronismo com o sistema, podendo ser ligado diretamente à rede. Para que a velocidade seja mantida
constante, a potência gerada deve ser igual a potência das cargas. Como a potência gerada é função direta
da vazão da turbinada, que por sua vez também depende da velocidade de rotação, o regulador também
pode realizar um controle sobre a potência ativa gerada [3].
Para um conjunto turbina-gerador, um regulador de velocidade geralmente é composto por um sensor
de velocidade, amplificadores de deslocamento e amplificadores de força. A saída do sensor de velocidade
é um deslocamento proporcional à velocidade do conjunto turbina-gerador. Os amplificadores de força e
de deslocamento são utilizados para aumentar os sinais de força e deslocamento recebidos pelo sensor. A
Figura (2.6) mostra o diagrama de blocos funcional de um sistema que regula a velocidade de um conjunto
turbina-gerador [3].
Os reguladores de velocidade mais atuais são os eletro-hidráulicos, que são resultantes da evolução dos
reguladores mais antigos, os mecânico-hidráulicos. Esses reguladores mais antigos utilizavam massas rota-
tivas, que atuam do sistema hidráulico com intuito de abrir ou fechar as válvulas de admissão das máquinas
motrizes dos geradores. Os reguladores eletro-hidráulicos utilizam diversos sensores e dispositivos eletrô-
nicos no lugar dos dispositivos mecânicos, entretanto, a parte hidráulica se mantém basicamente a mesma
dos reguladores antigos. Com os diferentes tipos de configurações e modos de operação dos reguladores
de velocidade, permite que eles possam ser classificados de duas maneiras: isócronos ou com queda livre
[11].
2.2 Rede de Transmissão
A rede de transmissão é o componente do sistema elétrico de potência responsável por transportar a
energia elétrica gerada pelas centrais geradoras para as cargas do sistema. Normalmente a rede é composta
por equipamentos de manobra, equipamentos de segurança, compensadores de reativos e principalmente
por transformadores e condutores elétricos, que são dispostos em determinados arranjos [2];
Para a análise do comportamento de todo o sistema elétrico de potência, é necessário determinar um
modelo matemático para a rede de transmissão. Assim como foi feito para as máquinas síncronas, é
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Figura 2.7: Modelo pi de linha de transmissão [1].
necessário obter um conjunto de equações que definam fisicamente a rede para poder modelá-la. Também
é preciso definir as considerações e simplificações que serão utilizados na modelagem da rede [12].
Nesse modelo é considerado que a rede opera em regime permanente senoidal, essa modelagem se jus-
tifica uma vez que as dinâmicas eletromagnéticas são muito mais rápidas que as dinâmicas eletromecânicas
[1]. Logo, para a análise de estabilidade angular, as dinâmicas de rede serão desprezadas, simplificando o
modelo analisado. Essas considerações caracterizam o modelo pi de linha de transmissão, que é mostrado
na Figura (2.7) [1].
O modelo pi é representado por parâmetros concentrados, como a impedância série Zkm e a admitância
paralela em shunt Ysh, e normalmente são expresso em unidade por km. A impedância série pode ser
expressa em termos da resistência série rkm e da reatância série xkm, como mostrada na Equação (2.17)
[1].
Zkm = rkm + jxkm (2.17)
A admitância serie é a inversa da impedância serie, e pode ser expresso em termos da condutância
gkm e da susceptância bkm da linha, como mostrada na Equação (2.18). O cálculo da condutância e da











bkm = − rkmr2km+x2km
(2.19)
As equações citadas permitem obter os parâmetros necessário para realizar o cálculo do fluxo de po-
tência na linha de transmissão. Os principais parâmetros são a condutância e a susceptância, tanto serie
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Figura 2.8: Fluxo de potência em um linha de transmissão de modelo pi [1].
quanto shunt. Para esse modelo da rede considera-se dois barramentos, k e m. A Figura (2.8) mostra o
fluxo de potência e o seu sentido em uma linha de transmissão de modelo pi [1, 8].
Verifica-se no modelo que a condutância shunt (gsh) é desprezada. A partir do modelo e das fórmulas




(gkm + jbkm) + jb
sh − (gkm + jbkm)
− (gkm + jbkm) (gkm + jbkm) + jbsh
]
(2.20)
A matriz de admitância Y é utilizada para determinar a corrente a partir da 1a lei de Ohm, mostrada
na (2.20). Como no modelo de rede existem dois barramentos a expressão é composta por matrizes, como
pode ser visualizada na Equação matricial (2.22) [1].







(gkm + jbkm) + jb
sh − (gkm + jbkm)






As tensões Ek e Em são os fasores de tensão das barras k e m, respectivamente. A Equação (2.23)







A partir das correntes e tensões da rede pode-se obter a potência aparente a partir da Equação (2.24).
Aplicando as Equações (2.21) e (2.22) na (2.23), obtêm-se a Equação matricial (2.25) que é mostrada a
seguir:












(gkm − jbkm)− jbsh − (gkm − jbkm)








A potência aparente é composta pelas potências ativa e reativa, como mostrado na Equação (2.26).
Aplicando essa equação para o modelo a Equação matricial (2.27) é estabelecida [12].
















Resolvendo a Equação matricial (2.24) e realizando uma identidade com Equação matricial (2.27).
Com isso, determina-se as expressões das potências ativas , Pkm e Pmk, e das reativas, Qkm e Qmk, como
mostradas das Equações matriciais (2.28) e (2.29), respectivamente. A partir dessas expressões, é possível









k − gkmEkEmcos (θkm)− bkmEkEmsen (θkm)
gkmE
2









− (bkm + bsh)E2k − bkmEkEmcos (θkm)− gkmEkEmsen (θkm)
− (bkm + bsh)E2m − bkmEmEkcos (θkm)− gkmEmEksen (θkm)
]
(2.29)
Sendo: θkm = θk − θm
16
Figura 2.9: Rede de transmissão com um conjunto de n barramentos
Um sistema mais complexo formado por n barramentos é considerado, sendo que a entrada de potência
nas barras da rede pode ser calculada através da expressão (2.30), como mostrada abaixo:
S = diag(E) (YBUSE)
∗ (2.30)
A matriz YBUS é admitância de todo o sistema, como mostrado na Figura (2.9) enquanto o vetor E
e composto pelas tensões dos n barramentos do sistema. Utilizando as equações citadas anteriormente,
sendo a base a Equação (2.29), pode-se determinar a entrada de potência de um barra k, como é mostrado



















j(θk−θm) = EkEm (cos (θkm) + jsen (θkm))
Sk = Ek (
∑n
m=1Em (gkm + jbkm) (cos (θkm) + jsen (θkm)))
Pk + jQk = Ek (
∑n
m=1Em (gkmcos (θkm) + bkmsen (θkm)) + jEm (gkmsen (θkm) + bkmcos (θkm)))
(2.31)









Em (gkmsen (θkm) + bkmcos (θkm)) (2.33)
Como os termos Ek, Em , gkm e bkm são constantes, a seguinte consideração é feita:
Ckm = EkEmgkm (2.34)
Dkm = EkEmbkm (2.35)
Aplicando as Equações (2.34) e (2.35) na (2.32) e (2.33) , tem-se as seguintes expressões para as





m=1,m 6=k (Dkmcos (θkm) + (Ckmsen (θkm)) (2.36)
Qk = −E2kbkk +
∑n
m=1,m 6=k (Ckmsin (θkm)−Dkmcos (θkm)) (2.37)
A partir dessas equações é possível modelar o comportamento da rede de transmissão, isso é feito
através do fluxo de potência que ocorre entre os barramentos do sistema [2, 11, 1].
2.3 Cargas
As cargas são os componentes do sistema elétrico de potência que recebem a energia da rede de trans-
missão com objetivo de realizar trabalho. O funcionamento estável de um sistema de potência depende da
capacidade de combinar, de maneira continua, a saída elétrica das unidades geradoras com as cargas elétri-
cas do sistema. Isso mostra que as características das cargas possuem importante influência na estabilidade
do sistema.[2]
A existência de variados tipos de cargas com comportamentos dinâmicos distintos dificulta o processo
de sua modelagem para um sistema. Entretanto, sabe-se que no comportamento real da carga existe uma
relação direta com a tensão e a frequência do barramento. Em modelos simples são utilizados algumas re-
presentações simplificadas nas quais as cargas são modeladas através de polinômios, tendo como variáveis
a tensão e frequência na barra da carga em questão. No caso de modelos mais complexos a estrutura da
rede é preservada, sendo necessário trabalhar com conjuntos de equações diferenciais junto com equações
algébricas de fluxo de carga.[4]
A modelagem de uma determinada carga ligada a um barramento k é realizada a partir de equações
relacionadas as potências ativa Pk e reativa Qk da carga em questão. Para essa análise a estrutura da rede
é preservada, sendo que o método de modelagem de carga a ser estudado é o de cargas dependentes da
tensão.
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O modelo de carga dependente da tensão utiliza o equacionamento das potências consumidas a partir












As constantes aj e bj são dependentes das características da carga. Em geral, utilizar um polinômio
com j variando de 0 a 2 é o suficiente. A parcela da carga quando j = 0 corresponde a um termo de potência




O termo da potência correspondente ao índice j = 1 é uma parcela da carga que se comporta de maneira




O último termo da potência correspondente a j = 2, que é uma parcela da carga que se comporta como
uma impedância constante, sendo proporcional a um termo de segunda ordem da tensão, como mostrado








Nos modelos de carga mais exatos é feita uma combinação das três parcelas de carga citadas , expres-
sando um polinômio de segundo grau em função da tensão. As equações que modelam as potências ativa
e reativa consumida pela carga k são expressas abaixo.
Pk(Vk) = a0 + a1Vk + a2V
2
k




Com isso, verifica-se que para esse tipo de modelo é necessário obter as características da carga para





O comportamento ideal de um sistema elétrico de potência é o de operação em regime permanente,
onde suas grandezas não variam em função do tempo, o que resulta em fluxo de potência constante na
linha de transmissão. Nessa situação, todas as máquinas síncronas possuem a mesma velocidade angular,
a potência elétrica gerada nas máquinas é exatamente igual a soma das potências consumidas pelas cargas
mais as dissipações na rede. Isso caracteriza o ponto de operação estável do sistema, e caso nenhuma
perturbação afete significativamente esse equilíbrio, o sistema permanecerá indefinidamente nesse ponto
[8].
Entretanto, dificilmente o sistema de potência irá operar totalmente em regime permanente, pois exis-
tem muitas perturbações que afetam sistema, como os curtos circuitos e os harmônicos. O fluxo de potência
ativa nas linhas de transmissão esta diretamente relacionada às diferenças entre os ângulos de fase dos ge-
radores síncronos, caso alguma perturbação altere essa diferenças entre os ângulos de fase , o fluxo de
potência ativa da rede irá variar, podendo deslocar o ponto de operação do sistema do equilíbrio, tornando-
o instável [4].
O principal objetivo de análisar a estabilidade dos sistemas de potência é verificar o seu comportamento
em relação a um determinado tipo de perturbação. Essa análise verifica se o sistema encontrará um novo
ponto de equilíbrio, e em quanto tempo, ou se manterá a instabilidade, afastando-se indefinidamente do
ponto de operação inicial. Neste trabalho, será estudado a estabilidade transitória, que são causados por
grandes distúrbios no sistema elétrico [4].
3.1 Conceitos Básicos
Para uma melhor análise sobre a estabilidade de um sistema de potência, é necessário ter uma idéia
inicial sobre equilíbrio e estabilidade. Isso é feito através de alguns conceitos simples sobre esse assunto
[4].
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3.1.1 Ponto de Equilíbrio
Os conceitos físicos dos pontos de equilibrio são indicados pelo fato da aceleração e da velocidade do
sistema serem nulas. Genericamente, em um caso de equação de primeira ordem o estado de equilíbrio do
sistema caracteriza-se por x = 0, ou seja:
x˙ = f(x) = 0 (3.1)
Em geral, os pontos de equilíbrio de um sistema n equações diferenciais de primeira ordem é o equi-
valente a determinar os zeros de um sistema de n equações e n incógnitas [14].
Para facilitar a análise de estabilidade em alguns casos, o ponto de equilíbrio do sistema é transladado
para a origem. Isso é feito através do uso de substituição de variáveis, onde as equações são escritas em
termos de outras variáveis. Sendo x∗ um ponto de equilíbrio do sistema, logo temos:
f(x∗) = 0
y = x− x∗
y˙ + x˙∗ = f(y + x∗)
y˙ = f(y + x∗) = g(y)
y˙ = g(y)→ y = 0
(3.2)
A Equação (3.2) mostrou que y = 0 é um ponto de equilíbrio da equação acima. Com isso, em vez de
estudar a estabilidade de um ponto de equilíbrio genérico, é possível estudá-lo na origem do sistema [4].
3.1.2 Definição de Estabilidade
Considerando um sistema de primeira ordem x˙ = f(x) e um ponto de equilíbrio x∗,tem-se a seguinte
definição matemática para estabilidade de um sistema:
DEF: Um ponto de equilíbrio x∗ é dito estável se para dado  > 0, exista um δ > 0 dependendo de  tal
que todo o ponto inicial x0 satisfazendo |x0 −∗ | < δ, a solução φ(t) com φ(t0) = x0 satisfaz |φ(t0)− x∗
| <  para t > t0.
Essa definição diz que um ponto de equilíbrio é estável se, e somente se, toda a solução que inicia-se
em sua vizinhança não se distancia de maneira significativa com o passar do tempo. Em outra definição de
estabilidade, é dito que toda a solução iniciada em uma vizinhança do ponto de equilíbrio deve convergir
para o ponto de equilíbrio com o passar do tempo. A Figura (3.1) mostra um esquema do comportamento




Caso o ponto de equilíbrio do sistema não se comporte de acordo com a definição, o sistema é dito
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Figura 3.1: Ponto de equilíbrio estável do sistema e sua vizinhança.
Figura 3.2: Ponto de equilibrio instável.
instável. Ou seja, as soluções iniciando-se nas vizinhanças do ponto de equilíbrio divergem com o passar
do tempo. A Figura (3.2) mostra o comportamento de um sistema onde o seu ponto de equilíbrio esta
instável [4].
3.1.3 Determinação da Estabilidade
Toda a análise de estabílidade visa determinar, no caso de alguma falta, se o sistema é transitoriamente
estável. Considerando que antes da falta, o sistema opera em regime permanente, com isso verifica-se que
δ¨ = 0 e δ˙ = 0, e os ângulos δ permanecem constantes, podendo ser determinados através de um fluxo de
carga [8, 14].
Em um tempo t = 0 ocorre a falta no sistema, ocasionando em alterações na topologia da rede e
consequentemente na matriz de admitância do sistema. A potência elétrica Pei fornecida a rede pela
máquina i esta diretamente relacionada aos parâmetros da rede, com isso, um novo conjunto de equações
diferenciais descreve o comportamento do sistema durante o intervalo de tempo da falta, que é de t = 0
até o tempo de eliminação do defeito (tempo de abertura) ta.
Após a eliminação do defeito, o sistema volta a funcionar, entretanto a alteração na topologia da rede
ocasionada pela falta faz com que a operação do sistema pós falta seja distinto do pré-falta. Portanto outro
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conjunto de equações diferenciais é utilizado para descrever o comportamento do sistema pós-falta, a partir
do tempo de abertura ta até o infinito [14, 12].
Levando em conta os intervalos de tempo pré-falta, em falta e pós-falta, onde cada um possui uma
topologia de rede distinta das demais, pode-se dizer que a equação diferencial do sistema possui desconti-
nuidades estruturais no tempo, como é mostrado na Equação (3.4) [4].
Mδ¨ +Dδ˙ = Pm − Pe = 0

t ≤ 0, Pe = P prfe
0 < t ≤ ta, Pe = P fe
t ≥ ta, Pe = P pfe
(3.4)
A Equação (3.4) pode ser descrita como três conjuntos de equações diferencias, como mostrado logo
abaixo [4]:
Sistema pré-falta
Mδ¨ +Dδ˙ = Pm − P prfe = 0
t ≤ 0
δ(t) = δ0, δ˙(0) = 0
i = 1, ..., n
(3.5)
Sistema em falta
Mδ¨ +Dδ˙ = Pm − P fe = 0
0 < t ≤ ta
δ(0) = δ0, δ˙(0) = 0
i = 1, ..., n
(3.6)
Sistema pós falta
Mδ¨ +Dδ˙ = Pm − P pfe = 0
t ≥ ta
δpf (ta) = δ
f (ta)
i = 1, ..., n
(3.7)
Como no pré-falta o sistema se encontra em equilíbrio em regime permanente, sua solução pode ser
obtida com o calculo do fluxo de potência, que se trata do cálculo de ponto de equilíbrio do conjunto de
equações diferênciais. Dada a falta, é necessário determinar qual o valor máximo do tempo de abertura, de
maneira que o sistema ainda permaneça estável. Esse é o tempo crítico de abertura, que é utilizado para
a programação do tempo de abertura dos relés. No pós-falta, é necessário saber a solução do sistema em
falta para o tempo crítico de abertura tca para determinar as condições iniciais [4].
3.1.4 Critério das Áreas Iguais
O Critério das Áreas Iguais é um método de resolução de estabilidade transitória. Esse método é
fundamentado a partir do conceito de energia do sistema, e se destaca por sua rapidez computacional. A
energia de um sistema físico é uma função dependente apenas de sua posição e velocidade. Com base na 2a
lei de Newton, pode-se determinar o princípio de conservação de energia a partir do conjunto de Equações
(3.8).
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mdvdt = F (x)
mv dvdt = vF (x) ⇐⇒ mv dvdt = F (x)dxdt









F (x)dx∗ = m2 (v
2
2 − v21) ⇐⇒ ∆Ec = −∆Ep
(3.8)
Definindo uma referência, é possível definir a função energia de maneira absoluta. Sendo as posições
xo e a velocidade vo os estados de referência, tem-se a energia total expressa através da Equação (3.9) [4].
ET = Ec + Ep






Considerando que o sistema é conservativo, tem-se que a integral não depende do caminho. Com isso,
a primeira integral desse sistema é composta por pela energia potencial Ep. A Equação (3.10) descreve





Um sistema de potência de uma máquina versus um barramento infinito, considerando as perdas por
amortecimento desprezadas, é um sistema conservativo. Com isso, pode-se aplicar o procedimento da
Equação (3.10) para definir-se uma função de energia para o sistema de potência, como mostrado na Equa-
ção (3.11).
M dωdt = Pm − EGE∞X = Pm − Pmaxsen(δ)
Mω dωdt = (Pm − Pmaxsen(δ))ω ⇐⇒ Mω dωdt = (Pm − Pmaxsen(δ))dδdt
Mωdω = (Pm − Pmaxsen(δ))dδ
(3.11)
Integrando a Equação (3.11)e tomando velocidade ωo = 0 e o ângulo de equilíbrio estável δS como




Ep = −Pm(δ − δS)− Pmax(cos(δ)− cos(δS))
(3.12)
Verifica-se que o cálculo da integral correspondente a energia potencial é equivalente ao cálculo das
áreas na curva de potência. Com auxilio da curva de potência, mostrada na Figura (3.3), determina-se
que o ângulo máximo que poderia ser atingido após a eliminação da falta, de maneira que o sistema ainda
permaneça estável, seria o ângulo correspondente ao ponto de equilíbrio instável δu [4, 9].
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Figura 3.3: Curva de potência
Admitindo-se que a falta tenha sido eliminada num certo ângulo δa = δcr, tal que o sistema atinja a





Pm − P pfe (δ)
)
dδ = A1 −A2 (3.13)




Pm − P pfe (δ)
)
dδ = A1 (3.14)
Mesmo após a falta, o sistema se mantêm conservativo. Logo a expressão para a variação da energia
cinética, que é mostrada na Equação (3.27), é a mesma para o negativo da variação da energia potencial
[4].




Pm − P fe (δ)
)
dδ (3.15)
Como a energia cinética inicial é nula, tem-se a seguinte expressão para a energia cinética no instante
de abertura, mostrada na Equação (3.16).




Pm − P fe (δ)
)
dδ = A3 (3.16)
A falta é eliminada criticamente quando a energia total no instante de abertura é igual à energia poten-
cial do ponto de equilíbrio δu. A Equação (3.17) mostra a relação entre as áreas [4].
Ec‖δa + Ep(δa) = Ep(δu)
A3 +A1 = A1 +A2 ⇐⇒ A3 = A2
(3.17)
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Se o defeito for eliminado em um ângulo δa de maneira que A3 < A2, então o sistema é estável no
pós-falta. Caso A3 > A2 o sistema após a falta será instável. A partir da expressão de igualdade de
áreas da Equação (3.17) é possível determinar uma formulação para o ângulo crítico de abertura δcr, como




Pm − P fmaxsen(δ)
)
dδ = − ∫ δuδcr (Pm − P pfmaxsen(δ)) dδ
Pm(δcr − δo) + P fmax (cos(δcr − δo)) = Pm(δcr − δu) + P pfmax (cos(δcr − δu))(
P fmax − P pfmax
)
cos(δcr) = Pm(δo + δ
u) + P fmaxcos(δo)− P pfmaxcos(δu)
(3.18)
Explicitando o ângulo crítico de abertura da última expressão do conjunto de Equações (3.18), a se-
















A partir do Critério das Áreas Iguais obteve-se o ângulo critico de abertura δcr sem o conhecimento
da solução das equações diferenciais. Os métodos que se caracterizam dessa maneira são denominados de
métodos diretos de analise de estabilidade. Utilizando do δcr é possível obter o tempo crítico de abertura tcr
através de uma simulação numérica do sistema em falta. Com isso, os resultados da análise de estabilidade
transitória são obtidos [4, 9].
3.2 Sincronismo e Estabilidade
A analise de estabilidade transitória em sistemas de potência é tratada como o estudo do sincronismo
entre as máquinas. Logo, os sistemas de potência considerados estáveis devem possuir todas as máquinas
acelerando simultaneamente após a eliminação da falta. As Figuras (3.4) e (3.5) mostram um exemplo
de comportamento estável, através dos ângulos das máquinas e dos desvios das velocidades angulares do
sistema após a falta [4, 11].
No caso de algumas das máquinas acelerarem mais do que as outras, no pós-falta, o sistema de potência
terá um comportamento instável, perdendo-se a operação do sistema. As Figuras (3.6) e (3.7) mostram
um exemplo de comportamento instável, através dos ângulos das máquinas e das desvio das velocidades
angular, do sistema após a falta. Nesses exemplos, nenhuma das máquinas do sistema é utilizada como
referência do sistema.
A dependência da estabilidade com o sincronismo das máquinas ocorre por não ser possivel estudar
matematicamente a estabilidade de um ponto de equilíbrio do sistema de potência, isso se deve a não exis-
tência de um ponto de equilíbrio para esse sistema. Para contornar essa dificuldade, uma nova formulação
coloca o problema matematicamente em termos do sincronismo entre as máquinas.
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Figura 3.4: Ângulos das máquinas em relação ao tempo, comportamento estável [4].
Figura 3.5: Desvios das velocidades em relação ao tempo, comportamento estável [4].
Figura 3.6: Ângulos das máquinas em relação ao tempo, comportamento instável [4].
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Figura 3.7: Desvios das velocidades em relação ao tempo, comportamento instável [4].
A utilização da nova formulação transforma o problema original de ánalise do sincronismo entre as
máquinas num problema de estabilidade de um novo conjunto de equações diferenciais, que é, por sua vez,
equivalente ao estudo do sincronismo no sistema original. Para esse estudo serão enfocadas as formulações
"Máquina como Referência"e "Centro de Ângulo como Referência"[4].
3.2.1 Máquina como Referência
O tipo de formulação "Maquina como Referência"(OMR) é conhecida como representação do sistema
em espaço de estados, onde uma determinada máquina vai ser um referencial para as demais. Considerando




















Utilizando a máquina n como referência, um novo conjunto de equações diferenciais é obtido a partir
da subtração de todas as equações pela equação da máquina referencial. Esse conjunto de equações diferen-
ciais que representam o sistema é composto por 2(n−1) equações resultantes da subtração, mais a equação
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da máquina utilizada como referência. A Equação (3.21) mostra o conjunto de equações diferenciais com
a máquina n como referência [4].




ω˙(n−1)n = ω˙(n−1) − ω˙n = Pm(n−1)−Pe(n−1)M(n−1) −
Pmn−Pen
Mn










No estudo do sincronismo do sistema, observa-se que as 2(n − 1) equações diferenciais resultantes
da subtração compõem um subsistema que é desacoplado das equações da máquina de referência. Esse
subsistema é conhecido como a formulação do problema de estabilidade utilizando uma máquina como
referência, onde o estudo da estabilidade desse subsistema é equivalente ao sincronismo das máquinas no
sistema original. No equilíbrio do sistema todas as máquinas possuirão a mesma velocidade e a mesma
aceleração, como mostrado na Equação (3.22) [4].
ω1 = ω2 = ... = ωn
Pm1−Pe1
M1




3.2.2 Centro de Ângulo como Referência
Outro modo de representação do sistema pode ser feito a partir da formulação com "Centro de Ângulo
como Referência". Esse tipo de formulação é equivalente ao "Máquina como Referência". O "Centro de
Ângulo como Referência"(COA) possui um ideal semelhante ao de Centro de Massa na mecânica clássica,
e pode ser definido como sendo o ângulo formado pela média dos ângulos de todos os geradores síncronos,







A velocidade da formulação de "Centro de Ângulo como Referência"é calculada a partir da derivada
temporal da Equação (3.23), como mostrada na (3.24) [4].
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Derivando a Equação (3.24) obtêm-se a dinâmica do sistema para COA, como mostrado abaixo na
(3.25):
MT ω˙o = ωo =
n∑
i=1
(Pmi − Pei) = PCOA (3.25)
A potência PCOA é exatamente o desbalanço de potência existente em todo o sistema, sendo o so-
matório de toda a potência mecânica injetada menos a soma de toda a potência elétrica consumida pela
rede. Aplicando a equação da potência elétrica (Pei) na Equação (3.25), a seguinte expressão para PCOA é










Dijcos (δi − δj) (3.26)
Após a definição do COA, ele é utizado como referência para o sistema, de maneira que todas as
variáveis do sistema são medidas em relação a esse referencial. Com isso, a nova formulação tomará o
ângulo dos geradores com relação ao COA como o novo ângulo. A Equação (3.27) mostra a formulação
do ângulo e da velocidade relativa do sistema [4].
θi = δi − δo
θ˙i = ω
∗ = ω − ωo
(3.27)
A partir das novas variáveis definidas na Equação (3.27), o comportamento do sistema pode ser descrito
a partir do seguinte conjunto de equações diferenciais.





É possível visualizar que no conjunto de 2n equações juntamente com as equações diferenciais do COA
é completamente descrito o sistema original. A análise dos pontos de equilíbio do sistema de 2n equações
equivale ao estudo do sincronismo do sistema original. Com isso, interpreta-se o sincronismo neste caso
como o ângulo e a velocidade de todas as máquinas permanecem próximos do referencial COA. Logo, no
equilíbrio do sistema,a seguinte expressão é obtida [4].
ω∗1 = ω∗2 = ... = ω∗n
Pm1−Pe1
M1






Assim como na formulação "Máquina como Referência", o equilíbrio exige que as velocidades e as











Flexible Alternative Current Transmission
Systems - FACTS
O desenvolvimento na estrutura dos sistemas elétricos de potência é realizado com o intuito de au-
mentar e melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica para os variados tipos de cargas. Uma
maneira de realizar esse desenvolvimento na estrutura elétrica é através da interligação entre os diversifi-
cados sistemas de variadas regiões, o que aumenta a capacidade de transmissão e de manobras de energia
elétrica, melhorando dessa maneira a eficiência desses sistemas. Entretanto, em um sistema interligado, um
distúrbio em determinada parte do sistema pode afetar ele todo, ocasionando em quedas no fornecimento
de energia. Devido a isso, um dos fatores mais importantes para o sistema elétrico de potência é a sua
confiabilidade. Uma das ferramentas utilizadas para aumentar a confiabilidade dos sistemas elétricos são
os FACTS [6, 5].
Os dispositivos FACTS, que do inglês significa "Flexible Alternative Current Transmission Systems",
são equipamento que utilizam eletrônica de potência para controlar e aumentar o fluxo de potência nas
linhas de transmissão. Com o controle dos fluxos é possível direcioná-los para regiões que possuem ca-
pacidade ociosa de carregamento, aliviando as regiões de estreitamento da transmissão. Desta maneira, o
sistema se torna robusto e flexível, sendo mais confiável no caso de serem sujeitos a grandes distúrbios,
como curtos-circuitos trifásicos na rede de transmissão [10].
Devido a funcionalidade e a eficiência dos FACTS, neste capítulo é realizado um estudo desses dispo-
sitivos quando aplicados no sistema elétrico. Esses estudos focam o funcionamento e alguns dos conceitos
básicos de operação, como o conceito de compensação de reativos. Além disso, também são analisados os
tipos de FACTS, sendo destacado o estudo da compensação shunt, mais especificamente o dispositivo SVC
(Static VAR Compensator - Compensador Estático de Reativos) [5].
4.1 Controle de Compensação de Reativos por Dispositivos FACTS
O fluxo de potência de uma rede de transmissão está diretamente relacionado na combinação de fa-
tores como estabilidade (transitória e dinâmica), limites de tensão e limites de temperatura das linhas e
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Figura 4.1: Perfil de tensão da rede em regime permanente [1].
equipamentos do sistema. Com isso, o fluxo de potência na rede de transmissão influência diretamente na
operação de um sistema de potência, sendo de grande importância para um melhor funcionamento desse
sistema. A partir disso, verificou-se uma necessidade de realizar um controle nesse fluxo de potência com
intuito de otimizar o funcionamento do sistema de potência [5].
Uma das maneiras mais utilizadas para controlar o fluxo de potência em um sistema elétrico é através da
absorção de potência reativa na rede de transmissão. Através desse controle de reativos é possível aumentar
a capacidade transferência de potência na rede, além de amortecer as pequenas oscilações causadas pelas
entradas e saídas de cargas no sistema. Com isso, o rendimento e a confiabilidade do sistema de potência
aumentam [5].
Os compensadores de potência reativa, em geral, utilizam capacitores ou reatores para a absorção de
potência, sendo que, os capacitores são os elementos mais utilizados para este fim. A escolha entre capa-
citor o reator para a compensação vai depender do tipo de controlador que será implementado no sistema.
Como existem variados tipos de perturbações no sistema elétrico, diferentes tipos de compensadores são
utilizados para atender os requisitos necessários para manter a estabilidade do sistema [1, 15].
Os principais tipos de compensadores utilizados nos sistemas de potência são: o compensador shunt e o
compensador série e o compensador de ângulo de fase. Os princípios básicos desses compensadores serão
abordados a seguir. Para uma melhor análise do funcionamento ideal de cada um desses compensadores,
considera-se que a implementação do dispositivo é feita em um sistema de corrente alternada simples
composto de duas máquinas síncronas ideais interligadas através de uma linha de transmissão curta [5].
4.1.1 Compensador Shunt
Os compensadores conectados em shunt podem ser ligados de forma permanente a rede, fornecendo
energia reativa de acordo com as necessidades operacionais do sistema. Dessa maneira as oscilações ele-
tromecânicas que ocorrem durante a operação são minimizadas, melhorando dessa forma a estabilidade e a
regulação de tensão do sistema. Com isso, a corrente elétrica que circula na linha de transmissão também
é reduzida, diminuindo dessa forma as perdas por efeito Joule, o que aumenta a eficiência do sistema e
diminuindo o risco de falhas térmicas na linha ou em algum componente da rede [1, 10].
Quando a compensação shunt é introduzida no sistema, geralmente é instalado perto dos centros con-
sumidores com o intuito de melhorar perfil de tensão nessa região. Em linhas longas, esse tipo de com-
pensação é utilizada para regulação de tensão, sendo normalmente instalado no meio da linha devido ao
formato do perfil de tensão da rede em regime permanente, como mostrado na Figura (4.1), entretanto isso
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Figura 4.2: Sistema com compensação shunt [5].
Figura 4.3: Diagrama fasorial do sistema com compensação shunt ideal [5].
também vai depender do comprimento da linha.
Para a análise do comportamento ideal de um compensador shunt considera-se o sistema mostrado na
Figura (4.2), onde a fonte de tensão VS é continuamente controlada com objetivo de controlar o fluxo de
potência através dessa linha de transmissão. Nessa análise as tensões VS e VR possuem a mesma amplitude,
porém são defasados de um ângulo δ [5].
O diagrama fasorial do sistema elétrico analisado, quando a tensão de compensação VM tem a mesma
amplitude que as tensões terminais (VS e VR), pode ser visualizado na Figura (4.3). Neste caso, a potência
transferida do terminal VS para o lado da carga VR é expressa pela Equação (4.1), onde V é a amplitude










No caso do sistema analisado estiver sem a compensação shunt, a potência transferida entre os terminais






Figura 4.4: Sistema com compensação série [5].
A partir da comparação entre as Equações (4.1) e (4.2), verifica-se que o compensador shunt de reativos
aumenta a capacidade de transmissão de potência ativa pela rede de corrente alternada, sendo seu valor
máximo com a defasagem δ = 30o. Através do diagrama fasorial mostrado na Figura (4.3) verifica-se
que a corrente de compensação IM está em quadratura com a tensão de compensação VM , não existindo
potência ativa fluindo através do compensador. Dessa forma, apenas potência reativa flui pela fonte VM ,
caracterizando o seu funcionamento ideal [5].
A aplicação de um compensador shunt de reativos necessita de um projeto cuidadoso e bem analisado,
pois trata-se de um equipamento de alto custo. Por esse motivo, geralmente o compensador é ligado via
disjuntores, adquirindo dessa maneira possibilidades de manobras e maior flexibilidade. Os disjuntores
conectados ao compensador shunt devem suportar altas cargas, no caso de desconexão do compensador do
sistema, os disjuntores devem suportar uma tensão de 2 p.u devido ao período de descarga dos capacitores.
Além disso, os capacitores ligados em shunt criam freqüências de ressonância subsíncrona , podendo levar
a sobretensões harmônicas em algumas barras do sistema [10].
4.1.2 Compensador Série
Os compensadores ligados em série atuam na linha de transmissão diminuindo a impedância série
da linha. Com essa redução na impedância série, a capacidade de transferência de potência da rede é
aumentada, é conseqüentemente ocorre uma melhora na margem de estabilidade do sistema. A potência
reativa absorvida em uma linha de transmissão é dependente da sua corrente de linha. Isso se deve ao fato
da compensação série reduzir a reatância da linha, diminuindo a queda de tensão na linha, tornando-se
menos suscetíveis às condições de carga [10, 1, 15].
Em geral, o compensador série é empregado para melhorar o fluxo de potência entre dois locais , sendo
instalados no meio das linhas de alta tensão em sistemas interligados. Para analisar o comportamento
ideal do compensador série, considera-se o sistema mostrado na Figura (4.4). Onde o compensador série é
representado por uma fonte de tensão VC , sendo conectado ao ponto médio da linha de transmissão [10, 5].
A corrente que circula o sistema analisado pode ser calculada pela Equação (4.3). No caso da tensão
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Figura 4.5: Diagrama fasorial do sistema com compensação série ideal [5].
controlada do compensador VC estiver em quadratura em relação a corrente de linha, o compensador série
não irá fornecer ou absorver potência ativa. Dessa maneira, o fluxo de potência nos terminais da fonte
VC será apenas reativa. Com isso, a fonte de tensão VC pode ser representada, a partir de seus terminais,
como uma reatância equivalente capacitiva ou reativa. A partir daí, o fluxo de potência ativa pela linha de
transmissão é expressa pela Equação (4.4) [5, 15].
I = VSR−VCjXL





A partir da Equação (4.4) é possível perceber que a potência ativa transmitida pela rede pode ser
aumentada de maneira considerável para s nos limites 0 < s < 1, sendo que s é a taxa de compensação
série de reativos que varia no intervalo de −1 e 1 (−1 < s < 1). O diagrama fasorial do sistema analisado
com a compensação série ideal pode ser visualizado na Figura (4.5), onde neste caso, o fasor da corrente
de linha está adiantado em 90o em relação ao fasor da fonte de tensão VC .
O funcionamento do compensador série é definido através seu grau de compensação. Como por exem-
plo, uma compensação de 1 p.u significa que a reatância série efetiva de uma linha de transmissão será
zero. Entretanto, por limite operacional, a compensação série máxima é de 0.75 p.u, o que já é o suficiente
para aumentar significativamente a estabilidade do sistema [10].
Apesar de uma série benefícios, a compensação série pode gerar impactos negativos ao sistema, como
gerar ressonância subsíncrona na linha de transmissão. Essa ressonância subsíncrona gerada pelo compen-
sador série pode levar distúrbios aos geradores síncronos ligados a rede de transmissão, podendo alterar o
sincronismo do gerador e causar perdas de rendimento mecânico da máquina [10].
Assim como na compensação shunt, a implementação do compensador série deve ser feita de maneira
cuidados, tendo que levar em conta vários fatores. A ligação de banco capacitores em série em uma linha
de transmissão longa é feita através da colocação de uma impedância aglomerada em um ponto. Para isso
ser feito de adequada, os seguintes fatores devem ser levados em conta:
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• A amplitude da tensão através dos bancos de capacitores (isolamento).
• As correntes de faltas nos terminais dos bancos de capacitores.
• O número de bancos de capacitores e suas localizações em uma linha de transmissão longa (perfil de
tensão).
Cada tipo de compensação exerce, de uma maneira mais adequada, determinada função na rede de
transmissão. Para aumentar a capacidade de transferência de potência ativa, o compensador de potência que
atua de melhor formar é o compensador série. O compensador shunt também pode se usado para melhorar
o fluxo de potência, mas para esse caso a melhor escolha é o compensador série. Já para aumentar a margem
de estabilidade dinâmica do sistema, a melhor dispositivo a ser empregado na rede é o compensador shunt
[10, 5, 15].
Os equipamentos que realizam os variados tipos de compensação de potência reativa são, geralmente,
os dispositivos FACTS. Existem diferentes tipos de FACTS, e a escolha do tipo de dispositivo que será
implementado no sistema dependerá de fatores distintos. Desses fatores, os mais importantes na escolha
dos dispositivos FACTS são o tipo de compensação necessária no sistema, que dependerá do fluxo de
potência e da estabilidade, e o tipo controle que será implementado.
4.1.3 Tipos de controladores FACTS
Os controladores FACTS são dispositivos que utilizam eletrônica de potência para realizar a compensa-
ção de potência reativa na rede de transmissão. Esses dispositivos realizam o controle do fluxo de potência
nas linhas de transmissão durante condições de regime permanente e de regime transitório. O surgimento
dos FACTS se deve aos avanços da industria de semi-condutores de alta potência e da a engenharia de
materiais, tornando possível utilizar os conceitos de eletrônica para sistemas de alta potência [1].
Os FACTS tornam a rede de energia eletronicamente controlada, alterando o modo de planejamento e
operação das redes de transmissão. Através desse controle eletrônico da rede, o sistema pode se adaptar
a mudanças das condições de operação causadas por faltas e variações de cargas. Os dispositivos FACTS
também podem fornecer o controle de um ou mais parâmetros do sistema de transmissão [1, 6].
A boa funcionalidade, a melhora da eficiência energética e o aumento da confiabilidade dos sistemas
colocaram os dispositivos FACTS em destaque. Com essas melhoras no desempenho operacional e as
vantagens financeiras, os controladores FACTS vêm recebendo grandes investimentos de fabricantes de
equipamentos elétricos e de organizações de pesquisa. Para esse controle ser feito de melhor maneira
para diferentes situações que podem ser impostas ao do sistema, foram desenvolvidos variados tipos de
controladores FACTS. A classificação dos controladores FACTS pode ser feita da seguinte forma [6, 15]:
• Controladores conectados em shunt.
• Controladores conectados em série.
• Controladores combinados série-série.
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• Controladores combinados shunt-série.
Dependendo dos tipos de dispositivos de eletrônica de potência que são usados para o controle da linha,
é possível classificar os controladores FACTS da seguinte forma [6]:
• Impedância variável.
• Conversor fonte de tensão (VSC).
Para os controladores FACTS de impedância variável, temos os seguintes dispositivos e seus respectivos
tipos de conexões [6]:
• Static Var Compensator (SVC) - conexão shunt.
• Thyrister Controlled Series Compensator (TCSC) - conexão série.
• Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer (TCPST) - conexão combinada shunt-série.
Já para os controladores FACTS de conversor de fonte de tensão, temos os seguintes dispositivos e seus
respectivos tipos de conexões:
• Static synchronous Compensator (STATCOM) - conexão shunt.
• Static Synchronous Series Compensator (SSSC) - conexão série.
• Interline Power Flow Controller (IPFC) - conexão combinada shunt-série.
• Unified Power Flow Controller (UPFC)- conexão combinada série-série.
Dentre os diversos tipos de controladores FACTS desenvolvidos, os que mais se destacam são: os com-
pensadores série controlados (CSC), os comutadores de carga, os reguladores de ângulo de fase (RAF), os
compensadores estáticos (SVC) e os controladores unificados de fluxo de potência (UPFC). Esses contro-
ladores, em geral, possuem um bom desempenho durante a operação, tanto em regime permanente quanto
em regime transitório [1].
Os controladores FACTS do tipo conversor de fonte de tensão (VSC) possuem algumas vantagens em
relação aos baseados em impedância variável. Um bom exemplo é o controlador STATCOM, do tipo VSC,
ser mais compacto que o controlador (SVC), tipo de impedância variável, e ainda assim possui um melhor
desempenho operacional, podendo fornecer suporte de reativos mesmo em valores baixos de tensão no seu
barramento, e ainda fornecer potência ativa se estiver conectado a uma fonte de energia nos seus terminais
DC [6].
Os dispositivos FACTS que se baseiam na estratégia de controle VSC tem como requisito a utilização
de dispositivos auto-comutadores com semi-condutores de alta potência, como os tiristores Gate Turn-off
(GTO), os Transistores Bipolares de Porta Isolada ( IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor, os Tiristores
Comutados de Portas Integradas (IGCT - Integrated Gates Commutated Thirystors). Os tiristores mais
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Figura 4.6: Circuito trifásico de um controlador VSC [6].
simples não tem a capacidade de exercer as funções necessárias para o VSC, não podendo ser usado, mesmo
assim é possível encontrar tiristores de alta tensão, com menores perdas e um preço mais barato. Entretanto,
o avanço técnico dos semi-condutores de alta potência, como o carboneto de silício, o que resultará em um
maior crescimento da eletrônica de potência, levando ao uso generalizado dos dispositivos baseados no
controle VSC no futuro.A Figura (4.6) mostra o esquema do circuito trifásico de um controlador FACTS do
tipo VSC [6, 15].
Além do tipo de controle que será utilizado, outro fator de grande importância na escolha do dispositivo
FACTS que será empregado no sistema é o tipo de conexão. Os controladores FACTS ligados em shunt
atuam na linha de transmissão como uma reatância capacitiva variável, consumindo ou fornecendo reativos
de acordo com as necessidades do sistema. Com isso, esses dispositivos podem ser representados como
fontes de corrente ou tensão em paralelo com o sistema, controlando os níveis de tensão nos barramentos.
Já os controladores FACTS ligados em série realizam o controle do fluxo de potência nas linhas em que
atuam, aumentando de maneira significativa a quantidade de energia transportada pelo sistema, podendo
ser representados como fontes de corrente ou tensão ligados em série na rede [1, 6].
Neste trabalho, uma análise mais específica será focada nos controladores FACTS conectados em shunt
de impedância variável, mais especificamente os controladores estáticos variáveis (SVC). Para a simulação
dos dispositivos SVC, é necessário saber alguns princípios de operação e de como é feita essa modelagem
desse controlador. A partir dessas simulações, é possível determinar a influência dos controladores FACTS
na confiabilidade de em um sistema elétrico de potência [6].
4.2 Compensador Estático de Reativos (SVC - Static Var Compensator)
Os dispositivos SVC são controladores FACTS de primeira geração que utilizam como base a impe-
dância variável, sendo conectado com ligação shunt no sistema de potência. Esse dispositivo pode gerar
ou absorver potência reativa da rede a partir de um controle por tiristores, cuja a saída é ajustada para o
intercambio de corrente capacitiva ou reativa para manter o controle de parâmetros específico do sistema
de potência, geralmente a tensão de um barramento [6, 7].
Como parte da primeira geração de controladores FACTS, os dispositivos SVC foram desenvolvidos no
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inicio dos anos 70, com o objetivo de ser empregado no setor industrial para o controle de flicker e regulação
de tensão durante a partida de grandes motores. Com o passar do tempo, a eletrônica de potência começou
a se desenvolver mais rapidamente, com isso os dispositivos SVC passaram a ser utilizados em sistemas
de potência. No Brasil, atualmente, são utilizados mais de dez dispositivos SVC, que estão conectados
ao Sistema Interligado Nacional (SIN), com uma maior concentração nas regiões nordeste e centro-oeste
[6, 7].
Um dos destaques dos dispositivos SVC é o controle rápido e continuo de potência reativa, o que pode
ser de grande importância para determinadas condições do sistema. A aplicação do controlador SVC tem
o objetivo de realizar as seguintes funções para o sistema elétrico de potência:
• Controlar sobretensões temporárias à freqüência industrial.
• Prevenir colapsos de tensão.
• Aumentar a confiabilidade do sistema de potência.
• Amortecer oscilações subsíncronas.
• Reduzir os desbalanços de tensão e de corrente.
Para analisar a influência do controlador SVC nos sistemas de potência, são realizadas simulações
computacionais de sistemas que utilizam esse dispositivos. Com isso, são realizados estudos dos princípios
de operação e da modelagem do controlador SVC.
4.2.1 Princípios de Operação
O SVC é um controlador composto por reatores e capacitores, conectados em shunt no sistema, em
conjunto com transformadores e dispositivos de chaveamento e controle. A união desses componentes
define um sistema de compensação de potência reativa, que pode ser controlado até um determinado limite
específico, mantendo a tensão de um barramento controlada em uma determinada faixa. Diferente dos
compensadores síncronos, o SVC não possui componente principal girante, sendo caracterizado como um
compensador estático [7].
Existem diferentes arranjos para o SVC, nos mais simples os capacitores e reatores podem ser fixos
(FC - Fixed Capacitor ou FR - Fixed Reactor) ou então chaveados a tiristores (TSC - Thyristor Swiched
Capacitor ou TSR - Thyristor Swiched Reactor). O componente de maior importância para o SVC é o
reator controlado a tiristor (TCR - Thyristor Controlled Reactor), pois ele atua no controle contínuo da
potência reativa do SVC. Isso é feito através do controle do ângulo de disparo das válvulas dos tiristores.
A Figura (4.7) mostra o circuito elétrico de ums SVC composto por um TCR e um TSC [7].
Os capacitores chaveados a tiristores (TSC) são constituídos por bancos de capacitores separados em
unidades de tamanho adequado, sendo que cada uma dessas unidades são chaveadas por tiristores. Neste
tipo de chaveamento, os tirisistores são disparados apenas quando a condição de tensão zero é obtida pela
chave semicondutora. Devido essa característica, os tiristores podem apenas conectar ou desconectar o
banco de capacitores ao sistema de potência. Como conseqüência, a potência reativa é injetada na rede
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Figura 4.7: Circuito de um controlador SVC do tipo TCR - TSC [6].
Figura 4.8: Esquema do capacitor chaveado a tiristores (TSC)[7].
pelo banco chaveado de forma descontínua. Pelo fato do chaveamento ser feito em uma frequência muito
baixa, os harmônicos gerados não representam um grande problema para o sistema elétrico, sendo uma
característica importante do TSC. A Figura (4.8) mostra o esquema do elemento básico TSC [7].
Os tiristores do TSC podem só operar em dois estados, bloqueado ou em condução total. No TSC, só há
circulação de corrente no capacitor se os tiristores estiverem em condução total, caso contrário, o circuito
estará aberto. Para evitar a sobrecorrente de chaveamento nos tiristores, o chaveamento do capacitor é feito
quando a tensão da barra passa por zero. Percebe-se então, que no TSC, o capacitor pode estar totalmente
inserido no sistema ou estar fora dele, mostrando que não há controle de potência reativo, e sim controle
de chaveamento. Desta forma, quando é necessário variar a capacitância do sistema são utilizados vários
bancos de capacitores chaveados em paralelo.
O reator controlado a tiristores (TCR) é considerado a base do SVC, sendo composto por um reator fixo
de indutância L em série com uma chave tiristorizada bidirecional. Na realidade, para atender às restrições
de isolamento em um determinado nível de potência, a válvula tiristorizada é composta por vários tiristores
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Figura 4.9: Esquema do reator controlado a tiristores (TCR) [7].
ligados em série. O bloqueio dessa válvula é realizado sempre que a corrente passa por zero, até que o pulso
do gatilho seja reaplicado. O TCR realiza o controle do ângulo de disparo α dos tiristores, produzindo uma
reatância indutiva equivalente, continuamente variável. A Figura (4.9) mostra o esquema do TCR [7].
O ângulo de disparo α representa o atraso no disparo da válvula e é medido em relação ao pico da
tensão aplicada ao TCR em cada semi-ciclo. Quando o ângulo α é igual a zero, os tiristores disparam no
pico da tensão aplicada, conduzindo por todo o semi-ciclo, o que resulta em uma corrente essencialmente
senoidal e reativa. Já quando 0 < α < 90o, existe uma condução parcial e a corrente no TCR diminui com
o aumento do ângulo de disparo α, o que equivale a um aumento da reatância efetiva no TCR. Com isso, é
possível perceber que o TCR se comporta como uma susceptância controlável [7].
Em relação ao sistema de potência, o SVC equivale a um capacitor e um indutor que são ligados em
derivação, sendo ajustados para realizar o controle de reativos e de tensão de acordo com a necessidade do
sistema. Um controlador SVC ideal possui uma capacidade ilimitada de geração ou absorção de reativos,
pois o capacitância e a indutância podem variar infinitamente. Considerando um caso real, no TCR, a
corrente no reator é variada através do controle do ângulo de disparo da válvula tiristorizada, enquanto
no TSC, a curva de tensão pela corrente varia de acordo com o número de capacitores em paralelo. Com
isso, a curva característica de tensão pela corrente de SVC, do tipo TCR-TSC, será a composição das curvas
características do TCR e do TSC, como pode ser visualizado na Figura (4.10).
A partir da curva característica na Figura (4.10), percebe-se que a máxima geração de potência reativa
do SVC é obtida quando o TCR é bloqueado, pois isso equivale a α = 90o. Para diminuir a potência reativa
gerada pelo SVC, é necessário reduzir o ângulo de disparo α para que a corrente no TCR aumente. No
caso da potência nominal do reator ser superior à do capacitor, reduções adicionais no ângulo de disparo α
fazem com que a saída liquida do SVC seja indutiva, sendo determinada pela diferença entre as potências
reativas do TCR e TSC. A máxima absorção de potência reativa do SVC acontece quando o TCR conduz
todo o ciclo, isso ocorre quando o ângulo de disparo α é nulo [7].
4.2.2 Modelo Matemático do SVC
A construção do modelo de controlador SVC vai depender da natureza do sistema elétrico de potência
e de sua performance. Para o estudo de estabilidade, não é necessário considerar a comutação das válvulas
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Figura 4.10: Curva característica de tensão pela corrente do (SVC) [7].
Figura 4.11: Sistema de potência analisado para a modelagem do SVC [6]
.
tiristoras, e assumisse que o SVC gera apenas a corrente fundamental. Neste trabalho, considera-se um
modelo simples para o controlador SVC. Esse modelo se baseia nas equações utilizadas para a compensação
de reativos em um sistema de potência composto por dois barramentos, as barras i e j. ligados por uma
rede de transmissão. O controlador SVC é implementado no meio da linha de transmissão, como pode ser
visualizado na Figura (4.11), que mostra o sistema de potência analisado para a construção do modelo de
SVC.
Para esse modelo, considera-se um controle contínuo sobre a susceptância BSV C do dispositivo co-
nectado em paralelo com a linha de transmissão. A expressão para a susceptância BSV C do controlador é
composto por dois termos, como mostrado na Equação (4.5) [16].
BSV C = B0 + ∆BSV C (4.5)
O termo B0 é uma constante que representa a susceptância do SVC no regime permanente, enquanto o
termo ∆BSV C é a susceptância controlada e modulada pelo SVC. Com esses termos e o esquema da Figura
(4.11), é possível determinar a reatância equivalente entre os barramentos i e j a partir da Equação (4.6)
[16].
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xij = xi + xj − xixjB0 − xixj∆BSV C (4.6)
Como os termos xi, xj e B0 são constantes, tem-se a seguinte consideração:
x0 = xi + xj − xixjB0
Com isso, a expressão para a reatância entre os barramentos i e j fica da seguinte forma:
xij = x0 − xixj∆BSV C (4.7)
Para a modelagem do controlador, é interessante trabalhar com a susceptância entre os barramentos i




x0 − xixj∆BSV C (4.8)




A susceptância bij é composta por um termo constante, que representa a rede em regime permanente,
e um termo de variável, que representa o controle do SVC. Com isso, a expressão da susceptância entre os
barramentos pode ser composta pela constante b0 somada a uma função de controle W , como mostrado na
Equação (4.9) [16].
bij = b0 +W =
1
x0 − xixj∆BSV C (4.9)
A função de controle W é determinada pela lei de controle uSV C de maneira proporcional com a
constante b0. A expressão da função de controle é mostrada na Equação (4.10) [16].
W = b0uSV C (4.10)
Para a modelagem do controlador SVC, é importante determinar a expressão para a lei de controle
uSV C do dispositivo. Implementando a Equação (4.10) na Equação (4.9), e isolando o termo uSV C , tem-
se a Equação (5.1) para a lei de controle [16].
uSV C =
xixj∆BSV C
x0 − xixj∆BSV C (4.11)
Levando em conta os efeitos do controlador SVC no calculo do fluxo de potência entre os barramentos





sen (θi − θj)
Pij = (b0 +W )ViVjsen (θi − θj) (4.12)
A partir da Equação (4.12) é possível separar a potência em dois termos, um para a potência da rede e
outro para a potência injetada pelo SVC. A contribuição de potência exercida pelo controlador SVC para a
rede de transmissão é expressa pela Equação (4.13), mostrada logo abaixo [16].
Pij = b0ViVjsen (θi − θj) + (b0uSV C)ViVjsen (θi − θj)
Pij = b0ViVjsen (θi − θj) + PSV CIj
PSV Cij = (b0uSV C)ViVjsen (θi − θj) (4.13)
Os fatores mais importantes na compensação de reativos do sistema são a susceptância do controlador
SVC e a sua lei de controle uSV C . A partir da lei de controle é determinado o comportamento do con-
trolador para manter o sistema estável. Um dos procedimentos para a definição da lei de controle para o
controlador é feita a partir das funções de Lyapunov, entretanto, este tipo de função esta fora do enfoque
deste trabalho. Para a simulação do controlador FACTS nos sistemas analisados, foi utilizada a lei de con-
trole com base no artigo Aplication of Control Lyapunov Functions to Static Var Compesator, de Mehrdad
Ghandhari, sendo expresso pela Equação (4.14), mostrada abaixo [16, 10, 2].
uSV C = KSV Csen(δ)ω (4.14)
A implementação do controlador SVC no sistema influência nas equações de potência devido a com-
pensação de reativos. No caso da modelagem das máquinas síncronas, é necessário utilizar a lei de controle
como um fator que atua sobre a potência elétrica do gerador. Com isso, as Equações (2.10), e de (2.13) á
(2.16), que modelam o comportamento da máquina síncrona em um sistema sem controladores FACTS são
alteradas quando estes são introduzidos no sistema elétrico. As expressões do modelo clássico (2o ordem)
com o controlador SVC são mostrados nos conjuntos de Equações (4.15) e (4.16), enquanto as expressões
do modelo de dois eixos (4o ordem) do sistema com SVC são mostrados nos conjuntos de Equações de
(4.17) á (4.20).[12]
• Modelo Clássico com FACTS





Pmi − (1 + uSV C)
EiVi
xeqi
sen (δi − θi)− ωmiTami
]
(4.16)
• Modelo Dois Eixos com FACTS





























































Simulações e Resultados Experimentais
Mediante o uso dos conceitos dos Capítulos 2, 3 e 4, que se referem a modelagem do sistema, a análise
de estabilidade transitória e aos controladores FACTS, respectivamente, é possível simular o comporta-
mento de um sistema elétrico de potência sujeito a uma grande perturbação e implementar métodos para
aumentar a confiabilidade desse sistema. A simulação é feita a partir da resolução das equações diferenci-
ais e algébricas que modelam o sistema, para isso são elaborados rotinas computacionais que realizam os
cálculos necessários. Neste trabalho as rotinas são desenvolvidas através do MatLab, pois é um software
que possui muitas da ferramentas matemáticas necessárias para a resolução do problema.
As simulações computacionais foram realizadas para a análise de dois tipos de sistema: o máquina vs
barramento infinito e o preservando a estrutura da rede. O caso do sistema máquina vs barramento infinito
destaca-se pelo fato de ser o tipo mais simples de sistema a ser análisado, enquanto o no caso do sistema
preservando a estrutura da rede existe uma maior complexidade para realizar sua análise. As simulações
desses sistemas possuem casos onde os controladores FACTS são implementados e casos onde eles não são
utilizados, isso é feito para analisar a diferença entre sistemas que não possuem os equipamentos FACTS
em relação aos que possuem, podendo assim verificar a influência desses dispositivos na estabilidade do
sistema elétrico de potência. Além disso, na modelagem das máquinas síncronas, são utilizados diferentes
modelos para as simulações do sistema elétrico, com intuito analisar os casos o mais próximo de um
sistema real.
5.1 Sistema Máquina vs Barramento Infinito
A estrutura de sistema elétrico mais simples de realizar a análise de estabilidade é o máquina vs barra-
mento infinito. Isso se deve pelo fato da estrutura do sistema elétrico ser simplificada, pois as impedâncias
da rede são reduzidas aos nós dos geradores do sistema, que é composto apenas por uma máquina síncrona
ligada diretamente a um barramento infinito. Esse tipo de análise é adequada quando o foco do estudo está
nas máquinas sícronas ligadas ao sistemas, pois os barramentos da rede são reduzidos.
O barramento infinito é definido como uma máquina infinita, possuindo a capacidade de geração de
potência ilimitada com uma inércia grande. Isso significa que a velocidade angular do barramento infinito
é constante, sem depender da potência fornecida à rede. Desta forma, o barramento infinito é uma refe-
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Figura 5.1: Esquema elétrico unifilar do sistema máquina vs barramento infinito.
rência angular do sistema. Para a análise de estabilidade transitória, os barramentos infinitos podem ser
considerados grandes sistema quando interligadas a pequenas máquinas [4].
O sistema máquina vs barramento infinito é composto por um gerador síncrono que é ligado a um
transformador de reatância 0.1 p.u. Esse transformador é ligado no barramento 1, que é ligado ao barra-
mento 2 através de duas linhas de transmissão, onde cada uma possui reatância de 0.4 p.u. O barramento
infinito esta ligado ao barramento 2, e possui uma tensão de 1 p.u e um ângulo de 0o como referência para
o sistema. A Figura (5.1) mostra o esquema elétrico unifilar do sistema elétrico analisado.
Para a análise de estabilidade, considera-se que ocorre um curto-circuito trifásico em uma das linhas
de transmissão no tempo t = 5s, esse curto é eliminado no tempo ta a partir da abertura dos disjuntores
localizados nas extremidades das linhas. A máquina síncrona fornece uma potência ativa de 0.8 p.u, além
de possuir uma constante de inércia M = 5s e uma constante de amortecimento D = 0.01Ns/m [4].
Com isso, os dados de entrada de base para o sistema máquina vs barramento são:
• Reatância do transformador: xt = 0.1 p.u
• Reatâncias da linha: xL1 = 0.2 p.u, xL2 = 0.4 p.u, xL3 = 0.4 p.u
• Reatâncias da máquina: xd = 0.4245 p.u, xq = 1.5845 p.u
• Reatâncias transitórias da máquina: x′d = 0.2 p.u, x′q = 1.04 p.u
• Tensão do barramento infinito: Vinf = 1 p.u
• Ângulo do barramento infinito: θinf = 0
• Potência mecânica fornecida pela máquina: Pm = 1 p.u
• Constante de inércia da máquina: M = 5 s
• Constante de amortecimento: D = 0.01 N s/m
• Constantes de tempo: T ′d = 6.66 s, T ′q = 0.44 s
A simulação do sistema máquina vs barramento infinito será realizada para dois tipos de modelos
matemáticos, que são: modelo clássico, modelo dois eixos. Os modelos clássico e de dois eixos são
tipos de modelagem de gerador síncrono que e utilizam o método passo a passo para a determinação da
estabilidade. Cada um deles utiliza conjuntos distintos de equações diferenciais, variáveis e constantes para
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Figura 5.2: Circuito elétrico pré-falta do sistema no modelo clássico sem FACTS.
a elaboração do sistema elétrico. Para cada um desses modelos de máquina síncrona, o sistema é simulado
sem e com o controlador FACTS, podendo assim verificar a influência desse dispositivo na estabilidade do
sistema [4, 9].
5.1.1 Modelo Clássico sem FACTS
O modelo clássico é a representação mais simples de modelagem de máquina síncrona. Ele é composto
por duas equações diferenciais, em relação ao angulo δ e o desvio de velocidade angular ω do gerador,
como mostrado na Equação (2.10), o que caracteriza o modelo como de 2a ordem. A Figura (5.2) mostra
esquema da situação pré-falta do sistema no caso do modelo clássico, onde o dispositivo FACTS não é
utilizado [9].
Utilizando os dados de entrada do sistema é possível resolver as equações diferenciais na situação
pré-falta. Entretanto, antes de resolver o sistema é necessário determinar as condições iniciais do sistema
pré-falta e em falta. Isso é feito através de um fluxo de potência, que calcula os pontos de equilíbrio do
sistema. O algoritmo do fluxo de potência pode ser visualizado no anexo deste trabalho.[8]
Após o calculo do fluxo de potência, as seguintes condições iniciais para o sistema em falta são obtidas:
• δ(0) = 0.7405rad
• ω(0) = 0
Utilizando essas condições iniciais, a solução das equações diferencias do modelo clássico é calculada.
Esse calculo é feita a partir de um Runge-Kutta de 4a ordem que pode se aplicada através do comando
ode45 do MatLab. Com isso, obtêm-se o comportamento do ângulo δ e do desvio de velocidade ω na
situação pré-falta, que podem ser visualizados nos primeiros 5 segundos da simulação. O último resultado
do pré-falta é utilizado como condição inicial para a situação em falta.
O curto-circuito trifásico ocorre no meio de uma das linha de transmissão do sistema máquina vs
barramento infinito, no tempo t = 5s, iniciando assim a situação em falta. Com isso, o formato do circuito
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Figura 5.3: Circuito elétrico em falta do sistema no modelo clássico sem FACTS.
Figura 5.4: Circuito elétrico em pós-falta do sistema no modelo clássico sem FACTS.
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Figura 5.5: Gráfico do ângulo da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.2s (modelo clássico sem
FACTS - SMBI).
elétrico é modificado, de forma que a reatância equivalente do sistema é alterado. A Figura (5.3) mostra o
esquema do circuito na situação em falta.
Para determinar a reatância equivalente nesse caso é necessário realizar uma transformação estrela-
triângulo no barramento 1. Com essa reatância equivalente é realizado o calculo para resolver as equações
diferenciais do sistema para a situação em falta, sendo utilizado o mesmo modelo matemático e as mesmas
ferramentas numéricas que no caso pré-falta. Com isso é possível obter o comportamento do sistema
elétrico durante o curto-circuito trifásico. Os últimos resultados obtidos do sistema em falta são utilizados
como condições iniciais para o caso pós-falta.
Com a eliminação do curto-circuito do sistema elétrico sendo realizado no 0.2 segundos após a falta
(ta = 0.2s), inicia-se a situação pós-falta. Como a falta foi eliminada através da abertura de disjuntores, a
representação do circuito elétrico do sistema é alterada em relação ao original. Nesse caso a segunda linha
de transmissão é retirada, como mostrada na Figura (5.4).
A análise da situação pós-falta é a mais importante no estudo de estabilidade transitória, pois por ela
que é possível verificar se o sistema permanece estável ou se torna instável. Com esse estudo pode-se
obter os valores, para as variáveis e constantes que influênciam o sistema, de maneira que a este permaneça
estável. Para as condições já impostas, os seguinte resultados gráficos foram obtidos para o ângulo da
máquina e o desvio de velocidade.
A Figura (5.5) mostra o resultado gráfico do ângulo da máquina em função do tempo, onde ângulo
cresce no instante que ocorre falta. Após a eliminação da falta o ângulo começa a convergir de maneira
oscilatória até atingir um novo ponto de operação de 0.9632 rad. Enquanto a Figura (5.6) mostra o resultado
gráfico do desvio de velocidade em relação ao tempo. Assim como no caso do ângulo da máquina, o desvio
de velocidade aumenta a partir do inicio da falta, e com o fim da falta o desvio de velocidade começa a
convergir até se tornar nula novamente. Com isso, verifica-se que o sistema elétrico continua estável,
mesmo após a falta.
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Figura 5.6: Gráfico do desvio de velocidade da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.2s (modelo
clássico sem FACTS - SMBI).
Figura 5.7: Gráfico do ângulo da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.4s (modelo clássico sem
FACTS - SMBI).
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Figura 5.8: Gráfico do desvio de velocidade da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.4s (modelo
clássico sem FACTS - SMBI).
Para uma melhor análise do sistema , as simulações são feitas repetidamente, aumentando o tempo de
abertura (ta) e mantendo as outras condições. Os resultados obtidos por uma simulação realizada com um
tempo de abertura de 0.4 s são mostrados nas Figuras (5.7) e (5.8).
Analisando os resultados da simulação com o ta = 0.4s, verifica-se pela Figura (5.7) que o ângulo
da máquina começa a crescer a partir da falta, e mesmo após a eliminação da falta o ângulo continua
crescendo. Pela Figura (5.8) percebe-se que com a ocorrência da falta o desvio de velocidade aumenta até
começar a oscilar proximo dos 80 rad/s, não voltando ao desvio de velocidade nula. Essas características
indicam que para ta = 0.4s o sistema é instável.
A partir de muitas variações das simulações, o tempo de abertura crítico foi determinado, sendo tcr =
0.258s. Com isso, sabe-se que enquanto o tempo de abertura dos disjuntores for menor do que tcr o sistema
será estável. Entretanto, caso o tempo de abertura o que tcr o sistema se tornará instável.
5.1.2 Modelo de Dois Eixos sem FACTS
O método de resolução da estabilidade do sistema elétrico utilizando o modelo de dois eixos é basi-
camente o mesmo do modelo clássico. A principal diferença é o conjunto de equações diferenciais que
devem ser utilizados. O modelo de dois eixos possui quatro equações diferenciais, relacionadas ao ângulo
δ, o desvio de velocidade ω e as tensões transitórias direta e de quadratura, E′d e E
′
q, respectivamente,
caracterizando o modelo como de 4a ordem. Essas expressões que descrevem o modelo de dois eixos, para
ums sistema sem controle por FACTS, podem ser visualizadas nas Equações de (2.13) a (2.16) [9].
Os esquemas dos circuitos elétricos nas situações pré-falta, em falta e pós-falta, para o modelo dois
eixos é o mesmo do modelo clássico e mostram-se nas Figuras (5.2),(5.3) e (5.4). Entretanto, o modelo
de dois eixos considera a variação das tensões direta e de quadratura da máquina, fazendo com que as
reatâncias, xd e xq, e as reatâncias transitórias, x′d e x
′
q, sejam consideradas na análise de estabilidade.
O comportamento do sistema em regime permanente e condições iniciais para o caso em falta, obtidos
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Figura 5.9: Gráfico do ângulo da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.3s (modelo de dois eixos sem
FACTS - SMBI).
pelo calculo do fluxo de potência, são:
• δ(0) = 1.085rad
• ω(0) = 0
• E′q(0) = 1.0958p.u
• E′d(0) = −0.231p.u
Com essas condições iniciais, os cálculos do comportamento das quatro variáveis são realizados, isso
é feito através da solução das equações diferencias pela função ode45 da ferramente MatLab. Assim como
foi feito no modelo clássico, primeiramente os cálculos do sistema em regime permanente (pré-falta) são
feitos durante os primeiros 5 segundos de simulação, para obter as condições iniciais da situação em falta.
Em seguida os cálculos do sistema em falta são realizados durante o tempo de abertuda de 0.3 segundos
(ta = 0.3s), obtendo dessa maneira as condições iniciais para o pós falta. Com isso, é o possível obter o
comportamento do sistema pós-falta, e verificar se este permanece estável ou desestabilizou. A partir da
programa elaborado em MatLab, os resultados gráficos são obtidos para as quatro variáveis do sistema ,
sendo mostrados nas Figuras (5.9), (5.10), (5.11) e (5.12).
A Figura (5.9) mostra ângulo da máquina aumentando com o inicio da falta do sistema, após a elimi-
nação da falta o ângulo começa a convergir de maneira oscilatória até atingir o novo ponto de equilíbrio
de 1.35 rad . Já a Figura (5.10) mostra o crescimento do desvio de velocidade após a falta do sistema,
quando o distúrbio é corrigido, o desvio de velocidade começa a diminuir, oscilando até atingir o zero.
Esses resultados obtidos no modelo de dois eixos são praticamente os mesmos dos resultados do modelo
clássico para o sistema estável.
O comportamento transitório das tensões de quadratura e direta do sistema são mostrados nas Figuras
(5.11) e (5.12), respectivamente. Verifica-se pela Figura (5.11) que no instante que a falta ocorre a tensão
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Figura 5.10: Gráfico do desvio de velocidade da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.3s (modelo de
dois eixos sem FACTS - SMBI).
de quadatura E′q aumenta ligeiramente, com a eliminação da falta a tensão E′q desce rapidamente durante
um pequeno instante, em seguida volta a crescer até estabilizar em aproximadamente 1.035 p.u. A tensão
transitória direta E′d , como mostrada na Figura (5.12), possui um comportamento semelhante a tensão
transitória de quadratura, onde um pequeno pico de tensão nos primeiros instantes da falta, logo em seguida
a tensão diminui rapidamente até um ponto, em seguida começa a oscilar até estabilizar em um ponto de
operação muito próximo ao do pré-falta.
Como o ângulo da máquina não divergiu, o desvio de velocidade manteve-se nulo e as tensões transitó-
rias direta e de quadratura mantiveram-se próximas aos pontos de equilíbio pré-falta, os resultados indicam
que para o tempo de abertura dos disjuntores de 0.3 segundos o sistema se mantêm estável. Assim como
foi feito no modelo clássico, para melhores análises, a simulação do modelo de dois eixos é feita repetida-
mente, utilizando outros valores de tempo de abertura (ta) e mantendo as condições básicas. Simulando o
sistema elétrico para ta = 0.5s, obtêm-se os resultados gráficos nas Figuras (5.13), (5.14), (5.15) e (5.16).
A partir os resultados da simulação do sistema com o ta = 0.5s, verifica-se pela Figura (5.13) que o
ângulo da máquina cresce a partir da falta, e continua a crescer após a eliminação da falta. A Figura (5.14)
mostra que com a ocorrência da falta o desvio de velocidade aumenta até começar a oscilar proximo dos
80 rad/s. Com a falta a tensão transitória do eixo de quadratura dá um pequeno salto, quase desprezível,
após a correção da falta ela decresce até começar a oscilar próximo á 0.91 p.u, como mostrado na Figura
(5.15). No caso da tensão transitoria do eixo direto, mostrada na Figura (5.16), no momento que ocorre a
falta ela começa a diminuir, após a correção da falta a tensão começa a oscilar próxima a zero.
Analisando esse caso, verifica-se que características do ângulo e do desvio de velocidade da máquina
são as mesmas do caso instável do modelo clássico. As tensões transitorias de quadratura e direto adquirem
pontos de operação muito afastados da situação pré-falta. Tudo isso indica que para ta = 0.5s o sistema
elétrico com modelo de dois eixos é instável.
Assim como foi feito na análise do modelo clássico do sistema, muitas variações de simulações foram
feitas. Com isso, foi determinado o tempo de abertura crítico, que é tcr = 0.324s. Com isso, sabe-se que
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Figura 5.11: Gráfico da tensão transitória de quadratura da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.3s
(modelo de dois eixos sem FACTS - SMBI).
Figura 5.12: Gráfico da tensão transitória direta da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.3s (modelo
de dois eixos sem FACTS - SMBI).
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Figura 5.13: Gráfico do ângulo da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.5s (modelo de dois eixos
sem FACTS - SMBI).
Figura 5.14: Gráfico do desvio de velocidade da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.5s (modelo de
dois eixos sem FACTS - SMBI).
57
Figura 5.15: Gráfico da tensão transitória de quadratura da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.5s
(modelo de dois eixos sem FACTS - SMBI).
Figura 5.16: Gráfico da tensão transitóra direta da máquina em relação ao tempo, para ta = 0.5s (modelo
de dois eixos sem FACTS - SMBI).
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Figura 5.17: Circuito elétrico pré-falta do sistema no modelo clássico com FACTS.
enquanto o tempo de abertura dos disjuntores for menor do que tcr = 0.324s o sistema será estável, caso
contrário o sistema elétrico será instável.
5.1.3 Modelo Clássico com FACTS
Para estudar a influência dos dispositivos FACTS na confiabilidade do sistema analisado, um compen-
sador estático de reativos (SVC) é modelado e implementado na rede transmissão. Nessa simulação, o
controlador SVC é conectado em um barramento no meio da linha de transmissão 1 e máquina síncrona
utiliza o modelo clássico. O esquema elétrico do sistema máquina vs barramento infinito com o controle
por FACTS pode ser visualizado na Figura (5.17).
Como nesse caso o sistema analisado utilizará o controle por FACTS, a formulação das equações dife-
renciais do modelo clássico é distinta do caso sem os FACTS. As expressões que definem o modelo clássico
do gerador síncrono são as Equações (4.15) e (4.16). Nessas equações, o componente de maior importância
é a lei de controle uSV C , que define o comportamento do compensador de reativos. Essa lei de controle
faz o modela o controlador do tipo SVC, sua expressão pode ser visualizada na Equação (4.14).
uSV C = KSV Csen(δ)ω
Na lei de controle expressa na Equação (4.14), deve-se destacar essa função depende do ângulo δ e do
desvio de velocidade ω do gerador síncrono. Outro fator importante é a constante de ganho KSV C , que
está relacionado com o nível de compensação de reativos do controlador SVC. Para cada um dos valores
da constante KSV C , a estabilidade transitória do sistema se comportará de um maneira distinta. Para a
primeira análise, utiliza-se a constante de compensação de reativos do controlador KSV C com o valor de
0.15 [2].
Como no período pré-falta do sistema não ocorre nenhuma perturbação e o seu regime é permanente, as
condições iniciais determinadas pelo calculo do fluxo de potência para o sistema analisado sem os FACTS
é o mesmo para o sistema com FACTS. Com isso, tem-se as seguintes condições iniciais para a situação
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Figura 5.18: Circuito elétrico em falta do sistema no modelo clássico com FACTS.
pré-falta do sistema analisado.
• δ(0) = 0.7405rad
• ω(0) = 0
A partir dessas condições iniciais determina-se o comportamento do período pré-falta, que ocorre du-
rante os primeiros 5 segundos da simulação. No instante seguinte aos 5 segundos, ocorre o curto-circuito
trifásico no meio da linha de transmissão 2, iniciando dessa forma o intervalo de tempo que o sistema
esta em falta. A modificação na estrutura do circuito elétrico analisado causado pela falta trifásica pode
ser visualizada no esquema mostrado na Figura (5.18). Como não ocorre alterações no sistema durante o
pré-falta, as condições inicias se preservam, sendo as mesmas condições iniciais para o sistema em falta.
Determinando a reatância equivalente do circuito com a falta trifásica, mostrado na Figura (5.18), é
possível simular o sistema em falta a partir da solução das Equações diferenciais (4.15) e (4.16), do modelo
clássico com FACTS, com as condições iniciais já determinadas. O tempo de simulação do sistema em falta
é o mesmo que o tempo de abertura dos disjuntores, onde a falta é eliminada com a retirada da linha de
transmissão 2. O comportamento do sistema pós-falta dependerá diretamente do tempo de abertura dos
disjuntores, que para essa primeira análise é de 0.55 segundos (ta = 0.55s).
Após a abertura dos disjuntores e retirada da linha de transmissão curto-circuitada, a falta é eliminada
e inicia-se o pós-falta do sistema. A Figura (5.19) mostra o esquema do circuito elétrico analisado após
a eliminação da falta trifásica do sistema. As condições iniciais do pós-falta são os últimos resultados
obtidos no sistema em falta. Utilizando essas condições iniciais e a reatância equivalente do circuito pós-
falta, é possível determinar a solução das equações diferenciais do modelo clássico com FACTS. Com isso,
é possível visualizar o comportamento do sistema analisado no pós-falta.
Analisando o sistema no pós-falta é possível determinar se o sistema permanece estável, ou se está
instável. A estabilidade do sistema dependerá diretamente com o tempo de abertura dos disjuntores, onde
a falta é eliminada. Considerando as condições já impostas, foram obtidos os seguintes gráficos para o
ângulo δ e o desvio de velocidade ω da máquina síncrona.
O comportamento do ângulo δ e da velocidade angular ω da máquina síncrona, com o sistema analisado
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Figura 5.19: Circuito elétrico pós-falta do sistema no modelo clássico com FACTS.
Figura 5.20: Gráfico do ângulo da máquina em relação ao tempo, paraKSV C = 0.15 e ta = 0.55s (modelo
clássico com FACTS - SMBI).
Figura 5.21: Gráfico do desvio de velocidade da máquina em relação ao tempo, para KSV C = 0.15 e
ta = 0.55s (modelo clássico com FACTS - SMBI).
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Figura 5.22: Gráfico do ângulo da máquina em relação ao tempo, paraKSV C = 0.15 e ta = 0.70s (modelo
clássico com FACTS - SMBI).
utilizando KSV C = 0.15 e ta = 0.55s, podem ser visualizados a partir dos gráficos das Figuras (5.20) e
(5.21), respectivamente. Na Figura (5.20), o ângulo δ se mantêm constante em 0.7405 rad durante o
pré-falta, de 0 a 5 segundos, em seguida ocorre a falta trifásica na linha de transmissão 2, fazendo com
que o ângulo delta cresça até 1.8 rad, nesse instante a falta é eliminada. Nos primeiros instantes da
eliminação da falta, o ângulo da máquina continua crescendo, até atingir 1.9 rad, logo em seguida o ângulo
decresce rapidamente até estabilizar em 0.9631 rad. O desvio de velocidade ω, mostrado na Figura (5.21),
permanece nula durante o pré-falta, em seguida, começa a crescer rapidamente no inicio da falta até atingir
o valor de 2.463 rad/s, logo depois volta decrescer até o fim da falta, onde atinge um valor de 1.844 rad/s.
No inicio pós-falta, o desvio de velocidade ω da máquina continua decrescendo, até atingir um mínimo de
−1.007 rad/s, em seguida, a velocidade volta a crescer até estabilizar em zero.
Analisando o comportamento das variáveis δ e ω da máquina síncrona, percebe-se que o sistema ana-
lisado permaneceu estável mesmo após a perturbação causada pelo curto-circuito trifásico em uma das
linhas de transmissão. Para enriquecer a análise, novas simulações são feitas repetidamente, onde o tempo
de abertura dos disjuntores (ta)é aumentado e as outras condições são mantidas. Com isso, outra simulação
é feita para um tempo de abertura de 0.70 segundos (ta = 0.70), onde as demais condições e a constante
de compensação (KSV C = 0.15) se mantêm as mesmas da simulação anterior. Os resultados obtidos para
o sistema analisado nessas condições podem ser visualizados a partir das Figuras (5.22) e (5.23).
Com o sistema analisado utilizando KSV C = 0.15 e ta = 0.70s, comportamento do ângulo δ e do
desvio de velocidade ω da máquina síncrona é diferente da simulação anterior, onde e ta = 0.40s, isso
pode ser visualizado nas Figuras (5.22) e (5.23). Percebe-se que o ângulo δ da Figura (5.22) permanece
constante no pré-falta, mas diverge rapidamente nas situações de falta e pós-falta. O desvio de velocidade
é nulo durante o pré-falta, com a falta, a velocidade começa a crescer até atingir o valor de 2.458 rad/s, em
seguida ela volta a decrescer até eliminação da falta. No sistema pós-falta, o desvio de velocidade começa
a oscilar entre os valores de pico de 14.68 rad/s e o de mínimo de 2.173 rad/s até o fim da simulação.
Verifica-se, através das figuras (5.22) e (5.23), que o ângulo δ da máquina diverge e o seu desvio de
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Figura 5.23: Gráfico do desvio de velocidade da máquina em relação ao tempo, para KSV C = 0.15 e
ta = 0.70s (modelo clássico com FACTS - SMBI).
velocidade ω começa a oscilar quando o sistema analisado possui um tempo de abertura ta = 0.70s, sendo
KSV C = 0.15. Esse comportamento dessas variáveis indica que para esse caso, o sistema se torna instável
após a falta. Sabendo que sistema é estável para ta = 0.55s, e instável para ta = 0.70s, uma série de
simulações foram feitas variando os tempos de abertura no intervalo de 0.55 a 0.70 segundos. Isso foi feito
com intuito de obter o tempo abertura dos disjuntores critico (tcr). O tempo de abertura crítico obtido foi
de 0.644 segundos (tcr = 0.644s), dessa forma, os tempos de abertura menores que 0.664s manterão o
sistema estável, caso contrário, o sistema será instável.
Comparando os resultados obtidos na análise do sistema máquina vs barramento infinito, do modelo
clássico sem FACTS em relação ao modelo clássico com FACTS, para uma compensação KSV C = 0.15, é
possível verificar uma diferença entre o comportamento dos dois casos. No caso do modelo clássico sem
FACTS, o ângulo δ e a velocidade angular ω da máquina síncrona levam, aproximadamente, um intervalo
de tempo de 20 segundos, após o inicio da falta, para convergir quando o sistema analisado estabiliza,
além disso, o seu tempo de abertura crítico é de 0.258 segundos (tcr = 0.258s). Já no caso do modelo
clássico com FACTS, que utiliza um KSV C = 0.15, o ângulo e o desvio de velocidade da máquina
levam, aproximadamente, um intervalo de 5 segundos após o inicio da falta para convergir, sendo o sistema
estável com o tempo de abertura crítico de 0.644 segundos (tcr = 0.664s ). A partir desses resultados,
percebe-se que a implementação do controlador FACTS no sistema analisado influenciou no tempo de
assentamento e na confiabilidade do controlador, fazendo com que o sistema estabilizasse mais rapidamente
e aumentando o tempo de abertura crítico do sistema analisado.
O sistema analisado utilizando o controle por FACTS, com KSV C = 0.15, possui o tempo de abertura
crítico 2.57 vezes maior do que no caso sistema sem o dispositivo FACTS. Para cada valor da constante
KSV C de compensação do controlador FACTS existe um respectivo tempo de abertura crítico dos disjun-
tores. Quanto maior forKSV C maior será o tempo de abertura crítico. Através de uma série de simulações,
foram obtidos os tempos de abertura crítico para variados valores de KSV C . Os gráficos do tempo abertura
critico dos disjuntores (tcr) em relação ao nível de compensação (KSV C) podem ser visualizados através
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Figura 5.24: Gráfico tcr vs KSV C , para KSV C de 0 á 0.20 (modelo clássico com FACTS - SMBI).
Figura 5.25: Gráfico tcr vs KSV C , para KSV C de 0 á 1.00 (modelo clássico com FACTS - SMBI).
das Figuras (5.24) e (5.25).
A partir das Figuras (5.24) e (5.25), é possível perceber que o tempo abertura crítico varia de ma-
neira linear em relação ao nível de compensação KSV C . Para KSV C = 0.10, o tempo abertura crítico
é praticamente o dobro para o caso do sistema sem FACTS. Isso mostra, que até mesmo para pequenos
níveis de compensação, a confiabilidade do sistema aumenta de maneira significativa com a presença dos
controladores FACTS.
5.1.4 Modelo de Dois Eixos com FACTS
Assim como foi feita a análise do sistema máquina vs barramento infinito, com o dispositivo FACTS
sendo implementado, utilizando o modelo clássico de máquina síncrona, foi feita de mesma forma para o
modelo de dois eixos de máquina. A diferença entre esses dois modelos esta em seus conjuntos de equações
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diferenciais, sendo que o modelo de dois eixos é de 4o ordem e se baseia nas Equações de (4.17) á (4.20).
Essas equações estão relacionadas ao ângulo δ, o desvio de velocidade ω e as tensões transitórias direta
e de quadratura, E′d e E
′
q, respectivamente, onde deve-se destacar novamente a lei de controle uSV C , que
define o comportamento do compensador de reativos, sendo expresso pela Equação (4.14).
A estrutura do sistema analisado para o estudo da influência dos dispositivos da rede na sua confiabili-
dade é a mesma para os modelos clássico e de dois eixos, sendo os mesmos para as situações de pré-falta,
em falta e pós-falta, como pode ser visualizado nas Figuras (5.17), (5.18) e (5.19), respectivamente. Con-
tudo, diferentemente do modelo clássico, no modelo de dois eixos considera-se a variação das tensões
direta e de quadratura da máquina, sendo necessário utilizar as reatâncias, xd e xq, e as reatâncias transitó-
rias, x′d e x
′
q, para a resolução do sistema de equações diferenciais. Na modelagem do dispositivo FACTS,
do tipo SVC, para o sistema nas condições impostas, utiliza-se inicialmente a constante de compensação
de reativos do controlador KSV C com o valor de 0.15.
Como no pré-falta o sistema se encontra em regime permanente, as condições iniciais do modelo
de dois eixos, obtidos através de um fluxo de potência, são os independentes da presença ou não dos
controladores FACTS. Com isso, as seguintes condições iniciais são utilizadas no pré-falta do sistema
analisado.
• δ(0) = 1.085rad
• ω(0) = 0
• E′q(0) = 1.0958p.u
• E′d(0) = −0.231p.u
As condições iniciais das variáveis de estado do sistema se mantêm constates durante o pré-falta, que
são os primeiros 5 segundos da simulação, pois nenhuma perturbação afeta o sistema nesse intervalo de
tempo. Dessa forma, as condições iniciais do pré-falta se tornam as mesma do sistema em falta, que
se inicia no instante seguinte aos 5 segundos, onde ocorre o curto-circuito trifásico no meio da linha de
transmissão 2. A falta é eliminada do sistema com a retirada da linha de transmissão dois, que foi curto-
circuitada, isso é feito com a abertura dos disjuntores da linha. Com isso, o tempo de simulação do sistema
em falta é o mesmo do tempo de abertura dos disjuntores.
Da mesma forma que foi feita nas analises anteriores, a solução dos sistemas em falta e pós-falta é
determinada a partir da utilização das suas condições iniciais, do calculo das reatâncias equivalente dos
circuitos (5.18) e (5.19), e da resolução das equações diferenciais que modelam á máquina, que nesse caso
são as Equações de (4.17) á (4.20), que definem o modelo de dois eixos com FACTS. Com isso, é possível
simular o comportamento do sistema máquina vs barramento infinito sujeito a uma falta trifásico, e analisar
a influência que o controlador SVC exerce sobre o sistema.
O comportamento do sistema no pós-falta permite determinar se ele permanece estável, ou então se
desestabiliza e torna-se instável. O tempo de abertura dos disjuntores é um dos fatores de maior importância
relacionado com a estabilidade do sistema. Para essa analise do sistema nas condições impostas, considera-
se o tempo de abertura dos disjuntores de 0.65 segundos. Desta forma, foram obtidos resultados gráficos
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Figura 5.26: Gráfico do ângulo da máquina em relação ao tempo, paraKSV C = 0.15 e ta = 0.65s (modelo
de dois eixos com FACTS - SMBI).
Figura 5.27: Gráfico do desvio de velocidade da máquina em relação ao tempo, para KSV C = 0.15 e
ta = 0.65s (modelo de dois eixos com FACTS - SMBI).
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Figura 5.28: Gráfico da tensão transitória de quadratura da máquina em relação ao tempo, para KSV C =
0.15 e ta = 0.65s (modelo de dois eixos com FACTS - SMBI).
através do MatLab, para as quatro variáveis do modelo de dois eixos de máquina síncrona. Esses gráficos
podem ser visualizados nas Figuras (5.26), (5.27), (5.28) e (5.29).
A partir das Figuras (5.26), (5.27), que mostram os gráficos do ângulo δ e do desvio de velocidade
ω do modelo de dois eixos em função do tempo , percebe-se uma semelhança do comportamento dessas
variáveis nos dois modelos de máquina analisados para o sistema com FACTS, que utiliza KSV C = 0.15
e ta = 0.65s . Durante o pré-falta, o ângulo δ se mantêm constante em 1.085 rad, com a falta trifásica
no sistema, esse ângulo cresce durante o intervalo de falta até atingir o valor de 2.096 rad, em seguida,
com a eliminação da falta, o ângulo da máquina continua crescendo até atingir 2.145 rad, mas logo em
seguida decresce rapidamente até estabilizar no novo ponto de operação de 1.349 rad, como pode ser visto
na Figura (5.26). Esse comportamento do ângulo δ no modelo de dois eixos é mesmo do modelo clássico,
diferenciando-se apenas pela condição inicial e pelo ponto de operação no pós falta. Comparando as
Figuras (5.21) e (5.27), verifica-se que o comportamento do desvio de velocidade ω para os dois modelos
é o mesmo, tendo pequenas diferenças apenas nos pontos de mínimo e máximos, onde no modelo de dois
eixos, o desvio de velocidade atinge um máximo de 2.068 rad/s e um mínimo de−1.32rad/s, estabilizando
em zero no final.
Além do ângulo δ e do desvio de velocidade ω, o modelo de dois eixos mostra o comportamento
das tensões transitórias de quadratura e de eixo direto da máquina síncrona, podendo ser visualizados,
respectivamente, nas Figuras (5.28) e (5.29). Analisando a Figura (5.28), percebe-se que no inicio da falta
trifásica no sistema, a tensão de quadratura Eq cresce até atingir um pequeno pico de tensão de 1.107 p.u,
voltando a decrescer em seguida, até o valor de 1.098 p.u, no final da falta. Após a eliminação falta, a
tensão do eixo de quadratura continua diminuindo por um pequeno intervalo de tempo, até atingir uma
tensão mínima de 1.026 p.u, em seguida a tensão volta a crescer até convergir para o valor de 1, 036 p.u.
Já a tensão de eixo direto Ed, se possui um comportamento um pouco diferente da tensão de quadratura,
pois no inicio da falta trifásica, a tensão aumenta até atingir o valor máximo de −0.1868 p.u, no final da
falta, logo em seguida, com a eliminação da falta do sistema, a tensão decresce até convergir para o valor
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Figura 5.29: Gráfico da tensão transitória direta da máquina em relação ao tempo, para KSV C = 0.15 e
ta = 0.65s (modelo de dois eixos com FACTS - SMBI).
de −0.2324 p.u, isso é mostrado na Figura (5.29).
A partir do comportamento citado das variáveis de estado do modelo de dois eixos, verifica-se que,
para KSV C = 0.15 e ta = 0.65s , o sistema analisado permanece estável após a falta trifásica na linha de
transmissão. Simulando novamente o sistema analisado para um tempo de abertura dos disjuntores de 0.90
segundos (ta = 0.90s), onde KSV C = 0.15 e as demais condições do sistema se mantêm, percebe-se um
comportamento diferente das variáveis do modelo de dois eixos. Esse comportamento das variáveis, para
ta = 0.90s e KSV C = 0.15, pode ser analisados a partir dos gráficos mostrados nas Figuras (5.30), (5.31),
(5.32) e (5.33).
A Figura (5.30) mostra o ângulo δ da máquina divergindo após o início da falta no sistema, enquanto a
Figura (5.31) mostra o desvio de velocidade da máquina aumentando com o inicio da falta até começar a
oscilar entre os valores de 15.79 e 7.113 rad/s no pós-falta do sistema. As Figuras (5.32) e (5.33) mostram
o comportamento das tensões transitórias de quadratura e de eixo direto, respectivamente. A tensão de
quadratura cresce rapidamente no inicio da falta, até atingir 1.106 p.u, e em seguida começa a decrescer
até começar a oscilar entre os valores de 0.8494 e 0.817 p.u no pós-falta. Já a tensão de eixo direto, cresce
rapidamente no inicio da falta, no pós-falta a tensão oscila entre os valores de 0.05717 e −0.06027 p.u.
Analisando o comportamento das quatro variáveis de estado do modelo, percebe-se que o ângulo δ
diverge no pós-falta, enquanto as demais variáveis oscilam entre um determinado intervalo. Esses tipos de
características no comportamento das variáveis indicam que o sistema elétrico é instável para ta = 0.90s
e KSV C = 0.15. Como o sistema analisado é estável para ta = 0.65s, e instável para ta = 0.90s, sabe-
se que o tempo de abertura crítico dos disjuntores (tcr) encontra-se entre no intervalos entre esses dois
tempos. Com isso, através de simulações variando o tempo de abertura, foi obtido o tempo de abertura
crítico de 0.790 segundos (tcr = 0.790s) para o modelo de dois eixos com FACTS. Dessa forma, o sistema
será instável caso o tempo de abertura dos disjuntores seja maior do que 0.790 segundos, sendo menor que
isso, o sistema se manterá estável.
A partir de uma comparação entre os resultados das variáveis de estado, do modelo de máquina de
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Figura 5.30: Gráfico do ângulo da máquina em relação ao tempo, paraKSV C = 0.15 e ta = 0.90s (modelo
de dois eixos com FACTS - SMBI).
Figura 5.31: Gráfico do desvio de velocidade da máquina em relação ao tempo, para KSV C = 0.15 e
ta = 0.90s (modelo de dois eixos com FACTS - SMBI).
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Figura 5.32: Gráfico da tensão transitória de quadratura da máquina em relação ao tempo, para KSV C =
0.15 e ta = 0.90s (modelo de dois eixos com FACTS - SMBI).
Figura 5.33: Gráfico da tensão transitória direta da máquina em relação ao tempo, para KSV C = 0.15 e
ta = 0.90s (modelo de dois eixos com FACTS - SMBI).
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Figura 5.34: Gráfico tcr vs KSV C , para KSV C de 0 á 0.20 (modelo de dois eixos com FACTS - SMBI).
Figura 5.35: Gráfico tcr vs KSV C , para KSV C de 0 á 1.00 (modelo de dois eixos com FACTS - SMBI).
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Figura 5.36: Gráfico tcr vs KSV C , para KSV C de 0 á 1.00 (os dois de máquinas síncronas com FACTS -
SMBI).
dois eixos, para os casos sem e com a presença do controlador SVC no sistema máquina vs barramento
infinito, percebe-se a influência que o dispositivo FACTS realiza na estabilidade do sistema analisado. Nos
casos estáveis, verifica-se que no sistema com FACTS, o tempo de assentamento das variáveis de estado
são reduzidos para, aproximadamente, 2 segundos, pois no sistema sem FACTS, o tempo assentamento das
variáveis da máquina é de, aproximadamente, 20 segundos. Outro fator de grande importância relacionado
ao controlador FACTS, é o aumento do tempo de abertura crítico dos disjuntores, que passou de 0.324
segundos no caso do sistema sem FACTS, para 0.790 segundos no caso sistema com FACTS para KSV C =
0.15. Desta forma, é possível perceber a melhora que o controle por FACTS realiza na funcionalidade e na
confiabilidade do sistema elétrico de potência.
As simulações realizadas para do sistema analisado com o modelo de dois eixos e a presença de FACTS,
utilizou a constante de compensação KSV C com o valor de 0.15. Variando a constante KSV C a confiabi-
lidade do sistema se altera, pois o tempo de abertura crítico dos disjuntores esta diretamente relacionado
com a constante KSV C . Com isso, uma série de simulações foram realizadas variando o valor da constante
KSV C , com intuito de obter o tempos de abertura crítico para cada valor deKSV C . Desta forma, foi obtido
o gráfico do tempo de abertura crítico dos disjuntores (tcr) em função da constante de compensaçãoKSV C ,
que é mostrado nas Figuras (5.34) e (5.35).
As Figuras (5.34) e (5.35) mostram que o tempo de abertura crítico varia de maneira quase linear com
o nível de compensação KSV C . Com isso, é possível perceber a importância dos dispositivos FACTS no
aumento da confiabilidade do sistema. Comparando os gráficos do tempo de abertura crítico em relação
ao nível de compensação dos dois modelos de máquina síncronas analisados, percebe-se que os tempos de
abertura crítico do modelo de dois eixos são sempre maiores do que as do modelo clássico, isso pode ser
visualizado na Figura (5.36).
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Figura 5.37: Esquema elétrico unifilar do sistema de duas áreas de Prabah Kundur.
5.2 Sistema Preservando a Estrutura da Rede
Para um estudo mais adequado da estabilidade transitória de sistemas potência é necessário realizar
analises de estruturas elétricas mais complexas. Essa complexidade vai depender do número de geradores,
barramentos e cargas que compõem o sistema. O sistema que considera a influência de cada um dos
componentes em sua estabilidade é o denominado sistema preservando a estrutura da rede. A análise desse
tipo de sistema não reduz as impedâncias da rede até encontrar uma impedância equivalente, em vez disso,
o comportamento de cada um dos barramentos da rede são analisados. Isso é feito intuito de verificar a
influência que os geradores e as cargas, ligadas aos barramentos, causam na estabilidade do sistema.
Neste trabalho, a simulação do sistema preservando a estrutura da rede é realizada para o sistema
de duas áreas de Prabah Kundur, mostrado na Figura (5.37). Esse sistema possui uma estrutura mais
complexa, composta por quatro geradores síncronos, quatro transformadores, duas cargas, sendo utilizados
onze barramentos e sete linhas de transmissão. O sistema de duas áreas de Kundur se caracteriza por
possuir duas áreas com estruturas elétricas idênticas, sendo ligadas por duas linhas de transmissão com
uma extensão de 220 km. Nessas linhas, existe um fluxo de potência de 400 MVA indo da área 1 para a
área 2, isso indica que, mesmo com as duas áreas possuindo uma estrutura elétrica idêntica, as propriedades
e características dos geradores síncronos são distintas umas das outras [17].
A Figura (5.37) mostra que cada uma das áreas possui dois geradores, dois transformadores, uma
carga, cinco barramentos e duas linhas de transmissão, uma de 25 km e outra de 10 km. Mesmo sendo
áreas iguais, o fluxo de potência ocorre devido a diferença entre as tensões e os ângulos das máquinas
síncronas do sistema. Com isso, cada uma das máquinas síncrona gera potências ativa e reativa distintas,
entretanto, a maioria dos parâmetros dos quatro geradores são os mesmos [17, 2].
Considerando a potência base de 900 MVA e a tensão base de 20 kV, sendo a freqüência fundamental
do sistema de 60 Hz, as propriedades e os parâmetros dos quatro geradores síncronos são mostrados logo
abaixo:
• Reatâncias: Xd = 1.8 p.u, Xq = 1.7 p.u, Xl = 0.2 p.u
• Reatâncias transitórias: X ′d = 0.3 p.u, X ′q = 0.55 p.u
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• Reatâncias subtransitórias: X ′′d = 0.25 p.u, X ′′q = 0.25 p.u
• Resistência: Ra = 0.0025 p.u
• Constante de inércia das máquinas: H1 = H2 = 6.5 s, H3 = H4 = 6.175 s
• Constantes de tempo: T ′d = 8 s, T ′q = 0.4 s, T ′′d = 0.03 s, T ′′q = 0.05 s
• Constante de amortecimento: KD = 0
• Modos: Asat = 0.015, Bsat = 9.6
• Fluxo de corrente: φTI = 0.9 p.u
Levando em conta a base de potência de 900 MVA, e de tensão de 20/230 kV para os transfos, a
impedância dos quatro transformadores, em p.u, é de ZT = 0 + j0.15. Para as linhas de transmissão,
considerando a base de 100 MVA e 230 Kv, os parâmetros são os seguintes:
• Resistência: r = 0.0001 p.u/km
• Reatâncias: x = 0.001 p.u/km
• Susceptância: bC = 0.00175 p.u/km
O sistema de Kundur, em operação, realiza a transmissão de 400 MW da área 1 para a área 2. Para isso,
os quatro geradores síncronos, localizados nas barras 1, 2, 3 e 4 do sistema, utilizam os seguintes dados de
geração:
• G1: P = 700 MW Q = 185 MVAr Et = 1.03∠20.2o kV
• G2: P = 700 MW Q = 235 MVAr Et = 1.01∠10.5o kV
• G3: P = 719 MW Q = 176 MVAr Et = 1.03∠− 6.8o kV
• G4: P = 700 MW Q = 202 MVAr Et = 1.01∠− 17o kV
As duas cargas são localizadas nos barramentos 7 e 9 do sistema, possuindo os seguintes dados de
potência consumida:
• L7: PL = 967 MW QL = 100 MVAr QC = 200 MVAr
• L9: PL = 1767 MW QL = 100 MVAr QC = 350 MVAr
A partir desses dados é possível simular o seu comportamento do sistema de duas áreas de Kundur, e
dessa forma, analisar suas principais variáveis. Nas simulações do sistema de duas áreas de Kundur, o foco
esta em analisar a influência que um controlador SVC realiza nas características e no comportamento do
sistema. Com isso, a análise do sistema é feita para uma situação sem o controlador SVC e uma situação
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com o controlador SVC. Desta maneira, verifica-se a importância dos dispostitivos FACTS e de outros
fatores para a confiabilidade do sistema analisado.[2, 17]
Nas analises dos sistemas de duas áreas de Kundur, considera-se a implementação dos sistemas de
excitação para cada um dos quatro geradores síncronos ligados a rede. Esses sistemas de excitação são
utilizados para regular o comportamento das máquinas síncronas com intuito de sempre mante-los no
melhor ponto de operação possível, com isso, a confiabilidade do sistema é aumentada. Os principais
componentes desse sistema de excitação são o regulador de tensão, o regulador de velocidade e o PSS,
onde cada componente regula uma determinada variável de grande importância para a operação do sistema
analisado.
Devido ao alto nível de complexidade do sistema de duas áreas de Kundur, as rotinas mais simples
foram deixadas de lado,sendo utilizado outra ferramenta do MatLab para a realização das simulações. Essa
ferramenta é o Simulink, que utiliza diagramas de blocos para a realizar a solução dos problemas. Dentro
do Simulink existe uma área mais específica para a simulação de sistemas de elétricos potência, que é o
SimPowerSystem. No SimPowerSystem são utilizados blocos que caracterizam os principais componentes
do sistema elétrico, sendo possível montar o esquema elétrico do sistema analisado. Com isso, a analise do
sistema de duas áreas de Kundur, sem e com o controle por FACTS, é realizada de maneira simples e fácil.
5.2.1 Sistema de Duas Áreas de Kundur sem o controlador SVC
A simulação do sistema de duas áreas de Kundur tem como intuito realizar a analise de estabilidade do
sistema, verificando o comportamento dos quatro geradores síncronos, através dos ângulos e dos desvios
de velocidades das máquinas. Além disso, também é realizada uma analise nos dois barramentos que ligam
as duas áreas estudadas através de duas linhas de transmissão. Essa análise leva em conta o comportamento
das tensões terminais dos barramentos e o fluxo de potência entre eles, quando o sistema é sujeito a uma
grande perturbação. O primeiro caso simulado, leva em conta uma falta trifásica no meio da linha de
transmissão 1, o funcionamento do sistema de excitação e do PSS e a ausência do controlador SVC. A
Figura (5.38) mostra o diagrama trifilar do sistema de duas áreas de Kundur elaborado para a simulação no
SimPowerSystem.
O diagrama trifilar da Figura (5.38) mostra os blocos das linhas de transmissão, dos barramentos de
ligação, dos dois disjuntores de abertura e da falta trifásica, enquanto os outros componentes do sistema
estão incluídos nos blocos área 1 e área 2. Os demais blocos mostrados na Figura (5.38) são responsáveis
pelas medições das variáveis de interesse. O diagrama trifilar das áreas 1 e 2, montados no SimPowerSys-
tem, são mostradas nas Figuras (5.39) e (5.40), respectivamente, onde é possível perceber a semelhança
entre as estruturas elétricas.
A partir das Figuras (5.39) e (5.40), verifica-se que em cada uma das áreas existem os blocos de dois
geradores síncronos, dois transformadores, duas linhas de transmissão e uma carga ligada ao barramento
de ligação. Alem desses componentes, deve-se destacar a existência um sistema de excitação para cada
um dos geradores síncronos. Esses sistemas de excitação são compostos por reguladores de tensão e
reguladores de velocidade que são conectados ao PSS, tendo o objetivo de evitar a perda de sincronismo
entre as máquinas, aumentando assim a confiabilidade do sistema. O diagrama do sistema de excitação das
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Figura 5.38: Diagrama trifilar do sistema de duas áreas de Prabah Kundur sem SVC no SimPowerSystem.
Figura 5.39: Diagrama trifilar da área 1 do sistema analisado no SimPowerSystem.
Figura 5.40: Diagrama trifilar da área 2 do sistema analisado no SimPowerSystem.
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Figura 5.41: Gráfico dos ângulos das máquinas em relação ao tempo, para o sistema de duas áreas de
Kundur sem FACTS.
máquinas é pode ser visualizado no anexo desse trabalho.
O sistema é simulado com um tempo de pré-falta de 1 segundo, um tempo de abertura dos disjuntores
de 0.25 segundos, sendo o tempo de simulação de 10 segundos. Com a simulação, são medidos os ângulos e
os desvios de velocidades dos quatro geradores síncronos, também é medido o fluxo de potência e a tensão
entre os barramentos de ligação entre áreas 1 e 2. Dessa maneira, é possível observar o comportamento
transitório dessas variáveis para as condições impostas para o sistema sem o controlador SVC. Os resultados
obtidos nessa simulação são mostrados nas Figuras (5.41), (5.42), (5.43) e (5.44).
Os ângulos das máquinas síncronas do sistema, nessa simulação, podem ser visualizados na Figura
(5.41), sendo o ângulo da máquina 4 uma referência para as demais. É possível perceber por essa figura,
que no instante da falta, após 1 segundo de simulação, os ângulos das máquinas 1 e 2 começaram a se
comportar de maneira distinta do da máquina 3. Durante a falta, os ângulos das máquinas 1 e 2 crescem
enquanto o ângulo da máquina 3 se mantêm praticamente constante. Após a eliminação da falta, os ângulos
das máquinas 1 e 2 crescem rapidamente até divergirem, já o ângulo da máquina 3 se mantêm o mesmo,
isso caracteriza a perda de sincronismo entre as máquinas do sistema. Com a perda de sincronismo, a
simulação do sistema é parada, pois as variáveis ficam fora da região de operação.
A Figura (5.42), mostra o comportamento dos desvios de velocidades das máquinas dessa simulação.
Percebe-se pela figura, que os desvios de velocidades das quatro máquinas se comportam de maneira se-
melhante, do pré-falta até a eliminação da falta. Entretanto, no inicio do pós-falta, as velocidades angulares
das máquinas 1 e 2 começam a crescer mais rapidamente do que os das máquinas 3 e 4, sendo que perto
do 2.5 segundos, a simulação do sistema é encerrada devido a perda de sincronismo entre as máquinas
síncronas.
Analisando os barramentos de ligação entre as duas áreas, percebe-se, pela Figura (5.43), que no pré-
falta as tensões dos barramentos permanecem praticamente constantes. No instante da falta, as tensões
caem bruscamente para aproximadamente 0.775 p.u, e em seguida, crescem rapidamente até atingirem
seus valores máximos, entre 1.187 e 1.211 p.u, no instante em que a falta é eliminada do sistema. Logo no
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Figura 5.42: Gráfico dos desvios de velocidades das máquinas em relação ao tempo, para o sistema de duas
áreas de Kundur sem FACTS.
Figura 5.43: Gráfico das tensões nos barramentos de ligação em relação ao tempo, para o sistema de duas
áreas de Kundur sem FACTS.
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Figura 5.44: Gráfico do fluxo de potência entre os barramentos de ligação em relação ao tempo, para o
sistema de duas áreas de Kundur sem FACTS.
início do pós-falta, os valores das tensões decrescem até aproximadamente 0.85 p.u. Em seguida a tensão
do barramento 1 começa a crescer, enquanto a tensão no barramento 2 tem um leve crescimento seguido
de uma nova queda. Após essa queda de tensão no barramento 2 e a diferença entre as tensões dos dois
barramentos fizeram com que a simulação do sistema fosse interrompida próximo aos 2.5 segundos.
O comportamento do fluxo de potência entre os barramentos 1 e 2, mostrado na Figura (5.44), é seme-
lhante ao das tensões nos barramentos durante a pré-falta e a falta do sistema, onde é possível percebe que
os pontos de queda e de crescimento do fluxo de potência são os mesmos dos das tensões nos barramentos.
Contudo, no inicio do pós-falta, o fluxo de potência na rede cresce até atingir o valor máximo de 498.3
MW, em seguida o fluxo de potência diminui significativamente, encerrando a simulação do sistema.
O comportamento das variáveis analisadas no sistema duas áreas de Kundur sem FACTS, para as condi-
ções consideradas, indicam que o sistema é instável após o curto-circuito trifásico na linha de transmissão
1. Isso ocorre pelo fato das variáveis analisadas não estarem na região que permitam a operação do sis-
tema. Para as condições impostas, percebe-se que mesmo variando o tempo de abertura dos disjuntores, o
sistema de excitação das máquinas síncronas não foram o suficiente para manter o sistema analisado nas
condições estáveis. Levando isso em conta, um segundo caso de simulação é realizado, considerando as
condições do primeiro caso, sendo adicionado um controle por FACTS no sistema.
5.2.2 Sistema de Duas Áreas de Kundur com controlador SVC
Para segundo caso de simulação do sistema de duas áreas de Kundur considera-se uma falta trifásica
no meio da linha de transmissão 1, no meio da linha de transmissão 2 é instalado um controlador FACTS,
do tipo SVC, e para cada máquina síncrona existe um sistema de excitação. Essa simulação tem o objetivo
de analisar a estabilidade do sistema através do comportamento das quatro máquinas síncronas, além do
fluxo de potência e das tensões nos barramentos de ligação das duas áreas. Outro fator de grande impor-
tância para essa análise, é o comportamento do dispositivo SVC, que utiliza uma susceptância variável para
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Figura 5.45: Esquema elétrico unifilar do sistema de duas áreas de Prabah Kundur com SVC no Sim-
PowerSystem.
Figura 5.46: Diagrama trifilar do sistema de duas áreas de Prabah Kundur com SVC no SimPowerSystem.
controlar o fluxo de potência na rede emanter as grandezas do sistema em pontos de operação. A Figura
(5.45) mostra o esquema elétrico unifilar do sistema de duas áreas de Kundur com o controlador SVC,
enquanto a Figura (5.46) mostra o diagrama trifásico do sistema analisado desenvolvido para a simulação
no SimPowerSystem.
Assim como no diagrama da Figura (5.38), o diagrama trifilar do sistema de duas áreas de Kundur,
para o segundo caso de simulação, utiliza os mesmos componentes para construção do sistema no Sim-
PowerSystem. Entretanto, um bloco que representa um controlador FACTS, do tipo SVC, é implementado
no sistema analisado, como mostrado na Figura (5.46). As configurações das áreas 1 e área 2, além de todo
o sistema de excitação, são os mesmo tanto no primeiro caso quanto no segundo caso de simulação, sendo
mostrados nas Figuras (5.39), (5.40) e no anexo do trabalho, respectivamente.
A simulação do segundo caso do sistema analisado, utiliza as mesmas condições que no primeiro caso,
um tempo de pré-falta de 1 segundo, um tempo de abertura dos disjuntores de 0.25 segundos, sendo o tempo
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Figura 5.47: Gráfico dos ângulos das máquinas em relação ao tempo, para o sistema de duas áreas de
Kundur com FACTS.
Figura 5.48: Gráfico dos desvios de velocidades das máquinas em relação ao tempo, para o sistema de duas
áreas de Kundur com FACTS.
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Figura 5.49: Gráfico das tensões nos barramentos de ligação em relação ao tempo, para o sistema de duas
áreas de Kundur com FACTS.
de simulação de 10 segundos. Entretanto, para o segundo caso, além das medições dos mesmos tipos de
variáveis do primeiro caso, também é realizada a medida da susceptância variável do controlador SVC.
Através do comportamento da susceptância do SVC, é possível perceber a influência que o controlador
causa na rede de transmissão. Os resultados obtidos para o segundo caso de simulação do sistema são
colocados juntos dos resultados do primeiro caso, com intuito de comparar as soluções e visualizar a
influência que o controlador FACTS realiza no sistema analisado. Esses resultados podem ser visualizados
nas Figuras (5.47), (5.48), (5.49) e (5.50), sendo que, as curvas tracejadas representam o sistema analisado
sem o controle por FACTS, enquanto as curvas continuas representam o sistema com o controle por FACTS.
A comparação dos comportamentos dos ângulos das máquinas síncronas do primeiro e segundo caso
do sistema analisado podem ser visualizados através da Figura (5.47), sendo o ângulo da máquina 4 uma
referência para as demais. Percebe-se por essa figura, que nos intervalos de tempo de pré-falta e de falta,
o comportamento dos ângulos nos dois casos são muito semelhantes, sendo os ângulos do primeiro caso
ligeiramente maiores do que do segundo caso. Entretanto, após a eliminação da falta, as máquinas 1 e 2 do
segundo caso aceleram um pouco antes de estabilizar e manter o sincronismo com a máquina 3, enquanto
no primeiro caso, as máquinas 1 e 2 disparam e perdem o sincronismo com a máquina 3, tirando o sistema
de operação.
Assim como foi feita a comparação do comportamento do ângulo das máquinas do primeiro e do
segundo caso, o mesmo e feito com os desvios de velocidade das máquinas síncronas, podendo ser visu-
alizado na Figura (5.48). No segundo caso, os desvios de velocidade das quatro máquinas permaneceram
próximos durante boa parte da simulação, variando um pouco durante a falta, sendo o mesmo compor-
tamento das máquinas no primeiro caso. Já no pós-falta, o desvio de velocidade do primeiro caso das
máquinas 1 e 2 crescem mais rápido do que das máquinas 3 e 4, caracterizando a perda de sincronismo e o
fim da operação do sistema, enquanto no segundo caso, as quatro máquinas do sistema convergem para o
mesmo ponto.
A Figura (5.49) mostra a comparação do comportamento dos dois casos analisados das tensões dos bar-
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Figura 5.50: Gráfico do fluxo de potência entre os barramentos de ligação em relação ao tempo, para o
sistema de duas áreas de Kundur com FACTS.
Figura 5.51: Gráfico da susceptância variavel do controlador SVC em relação ao tempo, para o sistema de
duas áreas de Kundur com FACTS.
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ramentos de ligação da área 1 com a área 2. No segundo caso são analisados a tensões em três barramentos,
sendo dois ligados as áreas do sistema e um ligado ao controlador SVC, como mostrado no esquema da
Figura (5.46). O comportamento das tensões nos barramentos do segundo caso é semelhante ao primeiro
caso durante os intervalos de pré-falta e de falta, onde a diferença esta no fato do nível de tensão do pri-
meiro caso esta um pouco abaixo do segundo caso. Contudo, no pós-falta, a tensão no barramento 2 do
primeiro caso diminui para um nível fora de operação, encerrando a simulação, enquanto no segundo caso,
as tensões nos barramentos 1, 2 e 3 convergem para novos pontos de operação do sistema.
Os dois casos simulados do fluxo de potência entre os barramentos de ligação das duas áreas do sistema
analisado são mostrados na Figura (5.50). O fluxo de potências nos dois casos é semelhante no pré-falta
e na falta, levando em conta que no primeiro caso, o fluxo de potência é menor no pré-falta e atinge um
valor maior durante a falta. No instante em que a falta é eliminada, percebe-se que o fluxo de potência
do primeiro caso é menor do que no segundo caso, isso continua nos instantes seguintes, até o fluxo
de potência do primeiro caso decrescer rapidamente, encerrando a operação do sistema e a simulação,
enquanto no segundo caso simulado, o fluxo de potência convergiu para outro ponto de operação.
A análise da susceptância variável do controlador SVC é realizada apenas no segundo caso simulado,
onde o dispositivo FACTS é conectado no meio de uma das linhas de interligação do sistema de duas
áreas de Kundur. A Figura (5.51), mostra comportamento da susceptância variável do SVC em função do
tempo. Percebe-se que no pré-falta, a susceptância é praticamente constante, no início da falta ela afunda,
nos e instantes seguintes a susceptância começa a crescer até atingir um valor máximo de 1.248 p.u no
instante da eliminação da falta. No inicio do pós-falta, a susceptância do controlador SVC volta a decrescer
rapidamente, instantes depois, ela volta a crescer, de maneira mais, suave até convergir para um novo
ponto de operação. Deve-se destacar a semelhança da curva de susceptância com as curvas das tensões
nos barramentos do segundo caso, mostrados nas Figuras (5.51) e (5.49), respectivamente, onde é possível
perceber, através dos valores máximos e mínimos das curvas, o controle da tensão que o dispositivo FACTS
realiza através da variação de sua susceptância.
As variáveis do segundo caso simulado do sistema de duas áreas de Kundur apresentaram um compor-
tamento distinto do primeiro caso. Enquanto no primeiro caso as variáveis divergiam se saiam da região de
operação, caracterizando a instabilidade do sistema, no segundo caso todas as variáveis analisadas conver-
giram para um novo ponto de operação após a eliminação da falta trifásica, isso caracteriza que o sistema
se manteve estável no pós-falta. Levando em conta os resultados obtidos nos dois casos simulados, con-
siderando as condições impostas nas duas analises, percebe-se que o sistema de duas áreas de Kundur
não se mantêm estável utilizando apenas o sistema de excitação nas máquinas síncronas, foi necessário




Inicialmente, foram realizados os estudos dos modelos dos sistemas , de estabilidade transitória e dos
dispositivos FACTS, isso foi feito com objetivo de simular computacionalmente o comportamento de um
sistema elétrico de potência sujeito a uma grande perturbação. As simulações foram realizadas através da
elaboração de uma série de programas em MatLab e o SimPowerSystem. Esses programas foram feitos
utilizando como base as equações diferenciais e algébricas estudadas no capítulo de modelagem. Com
esses programas foram simulados dois tipos de sistemas de potência, o máquina vs barramento infinito e o
preservando a estrutura da rede.
Dos resultados das simulações para um dado sistema sujeito a um curto-circuito, o fator que mais
influência a sua estabilidade é o tempo de abertura dos disjuntores. Para evitar que o sistema se torne
instável após a falta, a análise de estabilidade transitória tem o objetivo de determinar o maior tempo de
abertura dos disjuntores possível, de maneira que o sistema ainda permaneça estável, esse é o denominado
tempo de abertura crítico dos disjuntores tcr.
O modelo do sistema máquina vs barramento infinito possui a estrutura mais simples, por ser com-
posto apenas pelo barramento do gerador síncrono ligado ao barramento infinito, através de duas linhas
de transmissão, sendo sua ánalise feita apenas no barramento do gerador. Por ser muito simples, a análise
de estabilidade transitória desse sistema é feita com menos dificuldade. Devido a isso, para essa análise
foram utilizados dois modelos de máquinas síncronas para resolução da estabilidade transitória do sistema:
o modelo clássico, o modelo de dois eixos. Com isso, a simulação do sistema máquina vs barramento
infinito é feita levando em conta o modelo da máquina síncrona e se o sistema possui ou não o controle por
FACTS
Na análise de estabilidade do sistema máquina vs barramento infinito, o tempo de abertura crítico
do modelo clássico sem FACTS foi tcr = 0.258 s, enquanto a do modelo de dois eixos sem FACTS foi
de tcr = 0.324 s. Adicionando o dispositivo FACTS, do tipo SVC, no sistema, com uma constante de
compensação KSV C = 0.15, o tempo de abertura crítico do modelo clássico foi tcr = 0.644 s, e o do
modelo de dois eixos foi de tcr = 0.790 s. Analisando esses resultado, percebe-se tempo de abertura
crítico dos disjuntores mais que dobra quando é adicionado um dispositivo FACTS com KSV C = 0.15 no
sistema, tornando o sistema mais confiavel.
A partir da analise da influência do FACTS na estabilidade do sistema, uma relação do tempo de abertura
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crítico dos disjuntores (tcr) com a constante de compensaçãoKSV C foi obtida. Essa relação é praticamente
linear, indicando que quanto maior for KSV C , maior será o tempo de abertura dos disjuntores. Esse com-
portamento pode ser visualizado na Figura (5.36), que mostra as curvas do tcr em relação aoKSV C para os
dois modelos de máquina síncrona. Os tempos de abertura críticos do modelo de dois eixos é sempre maior
que do modelo clássico, sendo que o modelo de dois eixos é de uma ordem maior. Os resultados obtidos
da analise do sistema máquina vs barramento infinito mostram que os dispositivos FACTS possuem uma
grande influência na confiabilidade do sistema de potência.
O segundo tipo de sistema de potência simulação é o sistema preservando a estrutura da rede, onde
a análise pode ser feita em qualquer barramento do sistema, não sendo limitadas apenas as barras dos
geradores. Como essa análise enfoca diferentes barramentos do sistema, ela é mais adequada para redes
com estruturas mais complexas. Com isso, o sistema de potência analisado nessa simulação é o sistema
de duas áreas de Prabah Kundur, que é composto por quatro geradores síncronos, quatro transformadores,
duas cargas, sendo utilizados onze barramentos e sete linhas de transmissão. A análise desse sistema é feita
considerando o tempo de abertura dos disjuntores de 2.5 segundos e a presença de sistemas de excitação
nos geradores síncronos, levando isso em conta, o sistema é simulado sem e com a presença do dispositivo
FACTS, do tipo SVC, no meio da linha de transmissão 2.
Os resultados do primeiro caso de simulação, sistema sem FACTS, mostram que o sistema, nas condi-
ções indicadas, se torna instável após a falta trifásica, mesmo com a presença do sistema de excitação nas
máquinas síncronas. Enquanto, os resultados do segundo caso de simulação, sistema com FACTS, indicam
que as variáveis do sistema ficam em pontos de operação mesmo após a falta trifásica, o que caracteriza que
o sistema é estável nas condições impostas. Essa análise deixa clara como pode ser importante a presença
de um controle por FACTS para a confiabilidade do sistema em diferentes tipos de condições.
As análises realizadas nas simulações desses dois sistemas mostram como um sistema elétrico de po-
tência pode ser frágil para os variados tipos de condições adversas, se mostrando pouco confiáveis quando
não são utilizadas estratégias de segurança, proteção e de controle. Os resultados obtidos mostraram que
o controle por FACTS possui boas características como reduzir o tempo de assentamento das variáveis.
Com isso, para determinados casos, dispositivos como o SVC acabam sendo uma excelente estratégia de
controle que pode ser empregada nos sistemas de elétricos de potência.
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